
PRIRUČNIK S UPUTAMA

 

REVISION: FRE/HR (2502) 9.7

FreFlow

Horizontalna centrifugalna 
sisaljka

Prijevod izvornog teksta uputa
Proč itajte s razumijevanjem ovaj priručnik prije 
rukovanja proizvodom ili njegovog servisiranja





EC/HR (2410) 6.4
EZ Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ, Dodatak II-A)
Proizvođač
SPX Flow Technology Assen B.V.
Dr. A.F. Philipsweg 51
9403 AD  Assen
Nizozemska
ovime izjavljuje da su sve sisaljke iz grupa proizvoda CombiFlex(U)(B), CombiPrime H, 
CombiMag, CombiMagBloc, CombiPro(L)(M)(V), CombiPrime V, CombiSump, CombiTherm, 
CombiWell, FRE, FRES, FREF, FREM, KGE(L), KGEF, MCH(W)(S), MCHZ(W)(S), MCV(S), 
bilo da su isporučene bez pogona ili kao sklop s pogonom, u skladu s odredbama Direktive 
2006/42/EZ (prema najnovijim izmjenama) te, u slučajevima u kojima je to primjenjivo, sa 
sljedećim direktivama i standardima:
• Direktiva EZ 2014/35/EU, „Električna oprema namijenjena za uporabu unutar određenih 

naponskih granica”
• Direktiva EZ 2014/30/EU, „Elektromagnetska kompatibilnost” 
• standardi  EN-ISO 12100, EN 809
• standard EN 60204-1 ako je primjenjivo
Sisaljke na koje se odnosi ova izjava smiju se staviti u pogon tek nakon što se instaliraju na 
način koji je propisao proizvođač i, ovisno o slučaju, nakon što se osigura da cijeli sustav čiji su 
ove sisaljke dio ispunjava sve primjenjive zahtjeve u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti.

EZ Izjava o ugradnji
(Direktiva 2006/42/EZ, Dodatak II-B)
Proizvođač
SPX Flow Technology Assen B.V.
Dr. A.F. Philipsweg 51
9403 AD  Assen
Nizozemska
ovime izjavljuje da je djelomično dovršena sisaljka (Back-Pull-Out jedinica), koja pripada 
grupama proizvoda CombiFlex(U)(B), CombiPrime H, CombiMag, CombiMagBloc, 
CombiTherm, CombiPro(L)(M)(V), CombiPrime V,  FRE, FRES, FREF, FREM, KGE(L), KGEF, 
u skladu s odredbama Direktive 2006/42/EZ, kao i sa sljedećim standardima:
•  EN-ISO 12100, EN 809
i da je ova djelomično dovršena sisaljka namijenjena ugradnji u navedenu usisnu jedinicu te da 
se smije staviti u upotrebu tek nakon što se osigura i izjavi da je cjelokupni stroj čiji je 
predmetna sisaljka dio sukladan sa svim direktivama.

Ove se izjave izdaju uz isključivu odgovornost proizvođača
Assen, 1 listopada, 2024

H. Hoving,
Direktor operacija.
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Priručnik s uputama 

Svi tehnički i tehnološki podaci u ovom priručniku, kao i mogući crteži koje stavljamo 
na raspolaganje ostaju naše vlasništvo i ne smiju se upotrebljavati (osim za 
rukovanje ovom sisaljkom), kopirati, umnožavati, stavljati na raspolaganje i davati na 
uvid trećim stranama bez našeg prethodnog pisanog pristanka.

SPX FLOW globalni je vodeći proizvođač u više industrijskih grana. Visoko 
specijalizirani, pažljivo oblikovani proizvodi i inovativne tehnologije naše tvrtke 
omogućuju zadovoljavanje sve veće globalne potražnje za električnom energijom te 
prerađenom hranom i pićima, osobito na tržištima u razvoju.

SPX Flow Technology Assen B.V.
Dr. A. F. Philipsweg 51
9403 AD  Assen
Nizozemska
Tel.: +31 (0)592 376767
Telefaks: +31 (0)592 376760

Copyright © 2022 SPX FLOW, Inc
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1 Uvod

1.1 Predgovor
Ovaj priručnik trebaju pročitati tehničari i osoblje za održavanje te osobe zadužene 
za naručivanje rezervnih dijelova.
Ovaj priručnik sadrži važne i korisne informacije za pravilan rad i održavanje ove 
sisaljke. Osim toga, sadrži važne upute za sprječavanje mogućih nezgoda i 
oštećenja te za postizanje sigurnog i nesmetanog rada sisaljke.

 ! Prije puštanja sisaljke u pogon pažljivo pročitajte ovaj priručnik, upoznajte se s 
radom sisaljke i strogo poštujte upute!

Ovdje objavljeni podaci odgovaraju najnovijim informacijama dostupnim u trenutku 
tiskanja. No, podložni su daljnjim izmjenama.
SPXFLOW zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni konstrukciju i dizajn 
proizvoda bez obaveze da u skladu s tim promijeni i ranije isporučene proizvode.

1.2 Sigurnost
Ovaj priručnik sadrži upute za siguran rad sa sisaljkom. Rukovatelji i osoblje za 
održavanje moraju biti upoznati s ovim uputama.
Instalaciju, rukovanje i održavanje mora provoditi stručno i dobro pripremljeno 
osoblje.
U nastavku se nalaze simboli koji se upotrebljavaju u ovim uputama i objašnjenje 
njihovog značenja:

� Osobna opasnost za korisnika. Obavezno je strogo i žurno pridržavanje 
odgovarajućih uputa!

 ! Rizik od oštećenja ili lošeg rada sisaljke. Za izbjegavanje rizika slijedite 
odgovarajuće upute.

➢ Korisne upute ili savjeti za korisnike.

Stavke koje zahtijevaju dodatnu pozornost otisnute su podebljanim slovima.

Ovaj priručnik sastavio je SPXFLOW s najvećom pažnjom. Međutim, SPXFLOW ne 
može jamčiti potpunost informacija i zato ne preuzima odgovornost za moguće 
nedostatke u priručniku. Kupac/korisnik u svakom je trenutku odgovoran za provjeru 
informacija i poduzimanje bilo kakvih dodatnih i/ili drukčijih sigurnosnih mjera. 
SPXFLOW zadržava pravo izmjene sigurnosnih uputa.
Uvod 9
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1.3 Jamstvo
SPXFLOW ne obvezuje se nikakvim jamstvom osim jamstva koje je prihvatio 
SPXFLOW. Konkretno, SPXFLOW ne snosi nikakvu odgovornost za izričita i/ili 
prešutna jamstva uključujući, ali ne ograničavajući se na, utrživost i/ili prikladnost 
isporučenih proizvoda.
Jamstvo će biti poništeno odmah i na pravno valjan način u sljedećim slučajevima:
• Servisiranje i/ili održavanje nije provođeno strogo u skladu s uputama.
• Sisaljka nije instalirana i upotrebljavana u skladu s uputama.
• Nužne popravke nije izvršilo naše osoblje ili su popravci izvršeni bez našeg 

pisanog dopuštenja.
• Na isporučenim proizvodima izvršene su izmjene bez našeg pisanog dopuštenja.
• Upotrijebljeni dijelovi nisu originalni SPXFLOW dijelovi.
• Upotrijebljeni su drukčiji aditivi i maziva od onih koji su propisani.
• Isporučeni proizvodi nisu upotrebljavani u skladu sa svojim svojstvima i/ili svrhom.
• Isporučeni proizvodi upotrebljavani su amaterski, neoprezno, nepropisno i/ili 

nemarno.
• Isporučeni proizvodi postali su neispravni zbog vanjskih okolnosti koje su izvan 

naše kontrole.
Svi dijelovi koji su podložni trošenju isključeni su iz jamstva. Nadalje, sve 
isporuke podliježu našim „Općim uvjetima isporuke i plaćanja”, koje ćemo vam 
besplatno proslijediti na vaš zahtjev. 

1.4 Pregled isporučenih artikala
Odmah nakon primitka provjerite pošiljku kako biste utvrdili da nije oštećena i da je u 
skladu s otpremnicom. U slučaju oštećenja i/ili ako neki dijelovi nedostaju, odmah 
zatražite od dostavljača da sastavi izvještaj.

1.5 Upute za prijevoz i skladištenje

1.5.1 Težina
Sisaljka ili usisna jedinica obično je preteška za ručno prenošenje. Zbog toga 
upotrebljavajte odgovarajuću opremu za prijevoz i podizanje. Težina sisaljke ili usisne 
jedinice prikazana je na oznaci na naslovnici ovog priručnika.

1.5.2 Upotreba palete
Sisaljka ili usisna jedinica obično se dostavljaju na paleti. Ostavite je na paleti što je 
duže moguće kako biste izbjegli oštećenja i olakšali mogući interni prijevoz.

 ! Pri upotrebi viličara uvijek razmaknite vilice što je više moguće i podignite 
paket objema vilicama kako se ne bi prevrnuo! Izbjegavajte trešnju sisaljke pri 
premještanju!
Uvod FRE/HR (2502) 9.7
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1.5.3 Podizanje
Pri podizanju sisaljke ili cijele usisne jedinice remenje mora biti pričvršćeno u skladu 
sa sl. 1, sl. 2 i sl. 3.

� Prilikom podizanja sisaljke ili cijele usisne jedinice, uvijek upotrebljavajte 
ispravan i provjeren uređaj za podizanje čija odobrena nosivost odgovara 
ukupnoj masi tereta!

� Nikad nemojte prolaziti ispod tereta koji se podiže!

 ! Ako je elektromotor isporučen s ušicom za podizanje, ta ušica namijenjena je 
isključivo izvršavanju servisa na elektromotoru! 
Ušica za podizanje može podnijeti samo težinu elektromotora! 
NIJE dopušteno podizati cijelu usisnu jedinicu ušicom za podizanje 
elektromotora!

Sl. 1: Upute za podizanje usisne jedinice.

Sl. 2: Upute za podizanje jednostruke sisaljke.

Sl. 3: Upute za podizanje FRES.
Uvod 11
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1.5.4 Skladištenje
Ako se sisaljka neće odmah upotrebljavati, vratilo sisaljke treba okrenuti rukom 
dvaput tjedno.

1.6 Naručivanje dijelova
Ovaj priručnik sadrži prikaz rezervnih dijelova koje SPXFLOW preporučuje, kao i 
upute za njihovo naručivanje. Obrazac narudžbenice za slanje telefaksom priložen je 
u ovom priručniku. 
Pri naručivanju dijelova i bilo kakvoj drugoj korespondenciji u vezi sa sisaljkom uvijek 
trebate navesti sve podatke otisnute na tipskoj pločici.

➢ Ti podaci otisnuti su i na oznaci na naslovnici priručnika.

Ako imate bilo kakva pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije u vezi s 
određenom temom, slobodno se obratite tvrtki SPXFLOW.
Uvod FRE/HR (2502) 9.7
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2 Općenito

2.1 Opis sisaljke
FreFlow sisaljke centrifugalne su sisaljke sa samodzračivanjem i poluotvorenim ili 
zatvorenim rotorom i mehaničkom brtvom. Sisaljke su izrađene od lijevanog željeza, 
bronce ili nehrđajućeg čelika. FreFlow sisaljke mogu se upotrebljavati za čiste i 
onečišćene tekućine.

2.2 Šifra tipa
Sisaljke su dostupne u raznim oblicima. Glavna svojstva sisaljke prikazana su u šifri 
tipa.

Primjer: FRE 50-125 G1 MQ1

Konstrukcija sisaljke
FRE sisaljka s nosačem ležaja

FREF sisaljka s elektromotorom s prirubnicom i proširenim vratilom
FRES sisaljka s motorom s prirubnicom (IEC norma)
FREM sisaljka s motorom s unutarnjim sagorijevanjem s prirubnicom

Veličina sisaljke
50-125 priključci za usis i pražnjenje [mm] – promjer rotora [mm]

Kućište sisaljke i materijal kućišta
G1 kućište sisaljke i rotor od lijevanog željeza
G2 kućište sisaljke od lijevanog željeza, brončani rotor
G6 kućište sisaljke od lijevanog željeza, rotor od nehrđajućeg čelika
B2 brončano kućište sisaljke i rotor
R6 kućište sisaljke i rotor od nehrđajućeg čelika

Brtvljenje vratila
MQ0 mehanička brtva neuravnotežena prema normi koja nije EN, s ispiranjem (ulja)
MQ1 mehanička brtva neuravnotežena prema normi EN 12756, s ispiranjem (ulja)
MD1 mehanička brtva dvostruka neuravnotežena norma EN 12756
Općenito 13
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2.3 Serijski broj
Serijski broj sisaljke ili usisne jedinice prikazan je na nazivnoj pločici sisaljke i na 
oznaci na naslovnici ovog priručnika.

2.4 Skupina sisaljka/motor
Postoji i oznaka za skupinu sisaljka / motor:
• Sisaljke sa slobodnim vratilom označene su slovom „A“ (FRE)
• Sisaljke sa svom dijelovima koje je potrebno sastaviti s motorom, ali se dostavljaju 

bez motora, imaju oznaku „A5“ (FRE). 
• Sisaljke sastavljene s: 

- trofaznim elektromotorom imaju oznaku „A6C (FRE, FRES i FREF).
- jednofaznim elektromotorom nose oznaku „A7“ (FREF).
- dizelskim motorom nose oznaku „A11“ (FREM).

2.5 Skupine ležaja
FreFlow sisaljke mogu se podijeliti u 4 kategorije skupina nosača ležaja, tj. grupe 1, 
2, 3 i 4. Skupine 1, 2 i 3 imaju modularnu konstrukciju. Sisaljke koje su dio takve 
skupine dijele svoj nosač ležaja.

➢ Sisaljke grupe 4 (veći kapacitet) svaka imaju svoj nosač ležaja, ali zbog jednostavno-
sti bit će nazvane skupina nosača ležaja 4

2.6 Primjene
• FreFlow sisaljke prikladne su za upotrebu za čiste, onečišćene i rijetke tekućine. 

Najveća veličina čestica nečistoće ovisi o veličini sisaljke. Prilikom primjene na 
viskoznim tekućinama potrebno je uzeti u obzir smanjenje hidrauličke učinkovitosti 
i povećanje potrošnje energije. Svakako nas zatražite savjet.

• Maksimalni dopušteni tlak i temperatura sustava te maksimalna brzina ovise o 
vrsti sisaljke i njenoj konstrukciji. Važne podatke potražite u tablicama pod poglavlj. 
10 „Tehnički podaci”

• Dodatne pojedinosti o mogućnostima primjene sisaljke navedene su u potvrdi 
narudžbenice i/ili tehničkom listu priloženom u pošiljci.

• Nemojte upotrebljavati sisaljku za drukčije svrhe od onih za koje je isporučena bez 
prethodnog dogovora s dobavljačem.

� Upotreba sisaljke u sustavu ili u uvjetima sustava (tekućina, radni tlak, 
temperatura itd.) za koji nije namijenjena može ugroziti korisnika!

Primjer: 19-001160

19 godina proizvodnje
001160 jedinstveni broj
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2.7 Samoodzračivanje
FreFlow sisaljke su sa samoodzračivanjem. Odvojena zračna sisaljka ili neka druga 
oprema nije potrebna. Moguća su dizanja usisa do 7 m. Samoodzračivanje počiva na 
načelu injekcije. Sisaljka mora jednom biti ispunjena tekućinom. Kada se uključi, zrak 
(ili plin) izlazi iz priključka za usis. 
Usisani zrak miješa se s tekućinom u rotoru. Centrifugalnom silom tekućina / 
mješavina zraka iz volute protječe u gornju polovicu kućišta sisaljke. U dovoljno 
velikom kućištu sisaljke tekućina se može odzračiti. Zrak izlazi kroz vod za 
pražnjenje. Odzračena tekućina ima višu specifičnu gravitaciju nego tekućina sa 
zrakom u voluti. Ovo uzrokuje da se tekućina vraća u volutu (s nekim sisaljkama – 
grupa ležaja 4 – tekućina teče nazad kroz ulaz na rotoru), gdje se prozračuje i zatim 
ponovno odzračuje u gornjem dijelu kućišta sisaljke. Zrak izlazi iz usisnog voda, a 
razina tekućine u tim cijevima raste. 
Jednom kad zrak iziđe, sisaljka počinje raditi kao normalna centrifugalna sisaljka. 
Preduvjet za dobro funkcioniranje jest omogućavanje usisanom zraku da iziđe bez 
pozadinskog tlaka u vodu za pražnjenje. Sisaljka ne mora imati nepovratni ventil, 
tako da se vodovi za usis i pražnjenje mogu se potpunosti isprazniti cijeđenjem kada 
sisaljka stane s radom. Preostala tekućina u kućištu sisaljke uvijek je dovoljna za 
sljedeću fazu usisa. U slučaju da velik obujam usisnih cijevi uzrokuje predugo 
trajanje usisa, preporučuje se montaža nepovratnog ventila u otvoru za usis na 
sisaljci.

A Odvajanje vode i zraka
B Kućište sisaljke
C Voluta
D Rotor
E Otvor za stražnji tok
Općenito 15
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2.8 Konfiguracije
Postoje 4 različite konfiguracije u rasponu FreFlow:
• Tip FRE: Sisaljka s nosačem ležaja
• Tip FRES: Sisaljka s rukavcem vratila i lanterna za montažu priključena na IEC 

motor s prirubnicom
• Tip FREF: Sisaljka s lanternom za montažu povezana s motorom s prirubnicom i 

proširenim krajem vratila
• Tip FREM: Sisaljka s rukavcem vratila i lanternom za montažu priključena na  

dizelski motor

2.9 Konstrukcija

2.9.1 Kućište sisaljke i rotor
Kućište sisaljke kombinacija je volute i komore za prozračivanje kako bi se osiguralo 
samoodzračivanje. Na dnu kućišta sisaljke nalazi se poveliki otvor za cijeđenje koji 
se također može koristiti za čišćenje. Ovisno o veličini sisaljke, sisaljka se oprema 
poluotvorenim ili zatvorenim rotorom. Poluotvoreni rotori imaju 3 ili 4 oštrice s 
povećim prolazom. Sisaljke s poluotvorenim rotorom imaju izmjenjivu raspornu ploču 
između stijenke kućišta sisaljke i oštrica rotora. Sisaljke sa zatvorenim rotorom imaju 
izmjenjivi rasporni prsten pričvršćen u kućište sisaljke, oko ulaza rotora. Ta rasporna 
ploča / rasporni prsten omogućuje remont sisaljke uz minimalne troškove.

2.9.2 Konstrukcija nosača ležaja
• U FRE konfiguraciji sisaljke su opremljene vratilom koje pridržavaju dva poveća 

kuglična ležaja podmazana mazivom.
• Sisaljke FRES i FREM tipa opremljene su rukavcem vratila koji se može postaviti 

na matično vratilo bez praznog hoda.
• Pumpe FREF opsega imaju rotor pričvršćen na prošireno vratilo motora. U 

konfiguracijama FRES, FREF i FREM motor je pričvršćen na kućište sisaljke 
pomoću lanterne za montažu.

2.9.3 Mehanička brtva
Svi tipovi FRE, FRES i FREM opremljeni su mehaničkom brtvom prema normi 
EN 12756 (DIN 24960). Tipovi FREF opremljeni su kratkom mehaničkom brtvom. 
Mehanička brtva gotovo je vodonepropusna. Osim toga, nije ju potrebno održavati.
Kada se zrak usisava, dodirne površine mehaničke brtve teško se hlade ili 
podmazuju tekućinom s kojom se radi. Da bi se osiguralo odgovarajuće 
podmazivanje, srednji poklopac opremljen je komorom koja se mora napuniti 
mazivom (npr. uljem). Ta tekućina ne smije napasti tekućinu koja se obrađuje niti 
mehaničku brtvu.
Općenito FRE/HR (2502) 9.7
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2.10 Materijali
Fre-Flow sisaljke dostupne su od sljedećih materijala:
• sve od lijevanog željeza
• lijevano željezo s brončanim rotorom
• lijevano željezo s rotorom od nehrđajućeg čelika
• sve od bronce
• sve od nehrđajućeg čelika
Vratilo sisaljke uvijek je izrađeno od nehrđajućeg čelika (s iznimkom skupine ležaja 
4), a nosač ležaja, ili lanterna za montažu, od lijevanog željeza. Postoji niz faktora 
koji mogu biti odlučujući za izbor materijala. Najčešći je otpor na koroziju kod 
materijala. Jedan od razloga za odabir sisaljke od nehrđajućeg čelika izbjegavanje je 
onečišćenja tekućine s kojom materijal sisaljke dolazi u doticaj prilikom rada. 
Brončani rotor preporučuje se za sisaljke koje se često ne upotrebljavaju, kako bi se 
spriječilo začepljivanje sisaljke uslijed korozije u prostoru među brtvama oko rotora. 
Još jedan razlog za odabir brončanog rotora jest najviša brzina protoka, a 
posljedično i korodiranja.

2.11 Priključci
Veličine sisaljki FRE 32-110, 40-110, 32-150 i 40-170 standardno su opremljene 
navojnim spojem. Počevši od veličine sisaljke 50 – 125 dostupan je priključak s 
prirubnicom ISO 7005 PN16. Sisaljke skupine ležaja 4 opremljene su priključcima s 
prirubnicom ISO 7005 PN10.
Sve sisaljke također su dostupne s priključcima s prirubnicama prema standardu ISO 
7005 PN20 (ASME razred B16.5 150 lbs). Kod FRE 32-110, 40-110, 32-150 i 40-170 
u bronci, dijelovi priključaka (prirubnica i navojna cijev) izrađeni su od nehrđajućeg 
čelika.

2.12 Područje primjene
Područje primjene općenito izgleda ovako:, 

2.13 Ponovna upotreba
Sisaljku smijete upotrebljavati za druge primjene samo ako se prethodno 
posavjetujete s tvrtkom SPXFLOW ili sa svojim dobavljačem. Budući da nije uvijek 
poznato koje je sredstvo posljednje isisavano, treba se pridržavati sljedećih uputa:
1 Dobro isperite sisaljku.
2 Pazite da se tekućina za ispiranje ispušta na siguran način (okoliš!)

� Poduzmite dodatne mjere opreza i upotrebljavajte odgovarajuću osobnu 
zaštitnu opremu kao što su gumene rukavice i naočale!

Tabl. 1: Područje primjene.

Najviša vrijednost
Kapacitet 350 m3/h
Visina dobave 
pražnjenja 80 m

Tlak u sustavu 9 bar
Temperatura 95 °C
Samoodzračivanje do 7 m
Viskoznost 150 mPa.s
Općenito 17
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2.14 Odbacivanje u staro željezo
Ako odlučite odbaciti sisaljku u staro željezo, potrebno je provesti isti postupak 
ispiranja kao i za ponovnu upotrebu.
Općenito FRE/HR (2502) 9.7
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3 Instalacija

3.1 Sigurnost
• Pažljivo pročitajte priručnik prije instaliranja i puštanja u pogon. Nepridržavanje 

ovih uputa može izazvati ozbiljno oštećenje sisaljke i prema odredbama našeg 
jamstva neće biti pokriveno. Slijedite upute korak po korak.

• Onemogućite pokretanje sisaljke ako na njoj treba provesti radove tijekom 
instalacije i ako su rotirajući dijelovi nedovoljno zaštićeni.

• Ovisno o dizajnu, sisaljke su pogodne za tekućine temperature do 95 °C. Pri 
instaliranju usisne jedinice za rad na 65 °C i više korisnik bi trebao osigurati 
pridržavanje odgovarajućih zaštitnih mjera i upozorenja radi izbjegavanja dodira s 
vrućim dijelovima sisaljke.

• Ako postoji opasnost da se pojavi statički elektricitet, za cijelu usisnu jedinicu 
potrebno je provesti uzemljenje.

• Ako je isisana tekućina štetna za ljude i okoliš, poduzmite odgovarajuće mjere za 
sigurno pražnjenje sisaljke. Tekućina koja može iscuriti iz brtve vratila također se 
mora sigurno ispustiti.

3.2 Konzerviranje
Kako bi se spriječila korozija, unutrašnjost sisaljke tretira se konzervansom još u 
tvornici.
Prije puštanja sisaljke u pogon uklonite sve tragove konzervansa i dobro isperite 
sisaljku toplom vodom.

3.3 Okoliš
• Podloga mora biti tvrda, stabilna i ravna.
• Područje na kojem se sisaljka instalira mora biti dovoljno ventilirano. Previsoka 

temperatura okoliša ili vlažnost zraka ili prašan okoliš mogu imati štetan utjecaj na 
rad elektromotora.

• Oko usisne jedinice treba ostaviti dovoljno prostora za rad i popravak u slučaju 
potrebe.

• Iza ulaza za zrak za hlađenje motora mora se ostaviti slobodan prostor veličine 
najmanje ¼ promjera elektromotora kako bi se osigurao neometan dotok zraka.

• Ako je sisaljka isporučena s izolacijom, posebnu pozornost obratite na ograničenja 
temperature za brtvu vratila i ležaj.
Instalacija 19
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3.4 Ugradnja

3.4.1 Instalacija usisna jedinica
Vratila sisaljke i motora cijele usisne jedinice savršeno se prilagođavaju zadacima.
1 U slučaju trajnog rasporeda smjestite ploču postolja ravno na temelje pomoću 

podložaka.
2 Pažljivo zategnite matice na vijcima podloge.
3 Provjerite poravnanje vratila sisaljke i motora i prema potrebi ponovno poravnajte, 

pogledajte odjelj. 3.4.3 „Poravnanje spojnice”.

3.4.2 Sastavljanje usisne jedinice
Ako je potrebno sastaviti sisaljku i elektromotor, učinite sljedeće:
1 Postavite obje polovice spojnice na vratilo sisaljke i vratilo motora. Za zatezni 

moment vijaka za podešavanje pogledajte odjelj. 10.3.2 „Zatezni momenti vijaka 
za podešavanje od spoja”.

2 Postavite sisaljku na ploču postolja. Učvrstite sisaljku na ploču postolja.
3 Postavite elektromotor na ploču postolja. Pomaknite motor kako biste dobili 

razmak od 3 mm između obje polovice spojnice. 
4 Postavite bakrene podloške pod nožice elektromotora. Učvrstite elektromotor na 

ploču postolja. 
5 Poravnajte spojnicu u skladu sa sljedećim uputama.

3.4.3 Poravnanje spojnice
1 Postavite ravnalo (A) na spojnicu. Postavite ili uklonite onoliko bakrenih 

podložaka koliko je potrebno da podignete elektromotor na ispravnu visinu tako 
da ravan rub dodiruje obje polovice spojnice cijelom dužinom, pogledajte sl. 4.

2 Napravite istu provjeru na obje strane spojnice u visini vratila. Pomaknite 
elektromotor tako da ravan rub dodiruje obje polovice spojnice cijelom dužinom.

3 Ponovno provjerite poravnanje pomoću vanjskog mjerača (B) na 2 dijametralno 
suprotna položaja na bočnim stranama spojnih polovica, pogledajte sl. 4.

4 Pričvrstite štitnik.

Sl. 4: Poravnavanje spojnice pomoću ravnala i vanjskog mjerača.

B

A
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3.4.4 Tolerancije za poravnanje spojnice
Maksimalne dopuštene tolerancije za poravnanje spojnih polovica prikazane su u 
Tabl. 2. Pogledajte i sl. 5. 

 

3.5 Instalacija sisaljki s motorima s prirubnicama
Sisaljke s motorima s prirubnicama (FRES s B5 motor, FREF, FREM) može se 
postaviti izravno na postolje, ponovno ujednačavanje sisaljke i vratila motora nije 
nužno.

3.6 Glavni priključak za cijevi
Različite su mogućnosti priključivanja usisnih i ispusnih cijevi:
1 Navijeni ženski priključci

- do 2" za sisaljke od lijevanog željeza
- do 1 1/2" za sisaljke od nehrđajućeg čelika

2 Izbušene rupe u kućištu sisaljke za priključke ≥Rp50.

Tabl. 2: Tolerancije za poravnanje

Vanjski promjer 
spojnice [mm]

V Vamaks - Vamin 
[mm]

Vrmaks 
[mm] min [mm] maks [mm]

81-95 2 4 0,15 0,15
96-110 2 4 0,18 0,18
111-130 2 4 0,21 0,21
131-140 2 4 0,24 0,24
141-160 2 6 0,27 0,27
161-180 2 6 0,30 0,30
181-200 2 6 0,34 0,34
201-225 2 6 0,38 0,38

Sl. 5: Tolerancije za poravnanje.

Vr

Vamax

Vamin
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3 ASME priključci za veličine sisaljki 80

3.7 Cijevi
• Cijevi koje vode do priključaka za isisavanje i isporuku moraju točno odgovarati i 

ne smiju se izlagati pritisku tijekom rada. Za maksimalne dopuštene sile i momente 
za primjenu na prirubnice sisaljke pogledajte poglavlj. 10 „Tehnički podaci”.

• Prolaz za usisnu cijev mora biti dovoljno prostran. Ova cijev treba biti što kraća.
• Nagle promjene u brzini protoka mogu dovesti do impulsa visokog tlaka u sisaljci i 

cijevima (vodeni šok). Zato nemojte upotrebljavati brzosklopive zatvarače, ventile 
itd.

• Za ovu sisaljku sa samoodzračivanjem nije potreban kontrolni ventil u usisnom 
vodu, osim ako je taj vod toliko velik ili su radni uvjeti tako nepovoljni da je 
izračunato ili izmjereno trajanje usisa dulje od otprilike 8 minuta.

• Izbjegnite unos velikih ili čvrstih čestica instaliranjem ocjeđivača.
• U slučaju da sisaljka ima dvostruku mehaničku brtvu (varijanta brtvljenja vratila 

MD1), priključite komoru za ispiranje na sustav za ispiranje. Ovaj tlak mora biti za 
1,5 bar viši nego tlak na čvoru rotora.

Sl. 6: Priključak glavnih cijevi na kućištu sisaljke.

A vijak
B prirubnica spojenih cijevi
C kućište sisaljke
D brtva

Tabl. 3: Odaberite prikladne vijke prema niže navedenoj tablici:

Veličina sisaljke Vijak Veličina sisaljke Vijak
32-110 -- 65-155 M16x40x4
32-150 -- 80-140 M16x40x8
40-110 -- 80-170 M16x40x8
40-170 -- 80-210 M16x40x8

50-125b M16x40x4 100-225b M16x40x8
50-125 M16x40x4 100-225 M16x40x8
50-205 M16x40x4 100-250 M16x40x8

65-135b M16x40x4 100-290b M20x45x8
65-135 M16x40x4 100-290 M20x45x8
65-230 M16x40x4

A

B
C

D
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3.8 Priključivanje elektromotora

� Elektromotor na električnu mrežu mora priključiti ovlašteni električar, u skladu 
s lokalnim propisima elektroenergetske tvrtke.
• Pogledajte priručnik s uputama za elektromotor.
• Ako je moguće, neka radna sklopka bude pričvršćena što bliže sisaljci.

3.9 Motor s unutarnjim sagorijevanjem

3.9.1 Sigurnost
Ako je postavljena sisaljka predviđena za rad s motorom s unutarnjim 
sagorijevanjem, priručnik za motor mora biti isporučen sa sisaljkom. Ako priručnik 
nedostaje, obavezno nam se smjesta obratite.
• Neovisno o priručniku, sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni za sve motore s 

unutarnjim sagorijevanjem:
• Usklađenost s lokalnim sigurnosnim propisima.
• Ispušni plinovi motora s unutarnjim sagorijevanjem moraju se zakloniti kako bi se 

spriječio slučajni doticaj.
• Uređaj za pokretanje treba se automatski isključiti nakon što se motor pokrene.
• Maksimalna brzina motora koju smo postavili ne smije se mijenjati.
• Prije pokretanja motora provjerite razinu ulja.

3.9.2 Smjer okretanja
Smjer okretanja motora s unutarnjim sagorijevanjem i sisaljke označen je strelicom 
na kućištu motora s unutarnjim sagorijevanjem i na kućištu sisaljke. Provjerite 
odgovara li smjer okretanja motora s unutarnjim sagorijevanjem smjeru sisaljke. 
Instalacija 23
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4 Puštanje u pogon

4.1 Pregled sisaljke
• Provjerite okreće li se vratilo sisaljke neometano. Učinite to nekoliko puta rukom 

okrećući kraj vratila na spojnici.

4.2 Provjera motora
Sisaljka pokretana elektromotorom.
• Provjerite jesu li osigurači ugrađeni.
Sisaljka koju pokreće motor s unutarnjim sagorijevanjem:
• Provjerite je li prostorija u koju je smješten motor dobro prozračena.
• Provjerite ima li prepreka u ispuhu motora.
• Prije pokretanja motora provjerite razinu ulja.
• Nikad ne pokrećite motor u zatvorenom prostoru.

4.3 Uljna komora

� Sisaljke se isporučuju bez tekućine u uljnoj komori!
• Napunite komoru uljem, pogledajte odjelj. 10.1 „Uljna komora” za prikladan tip i 

količinu.
• Ako tekućina za usisavanje ne smije doći u kontakt s uljem: napunite uljnu komoru 

nekom drugom odgovarajućom tekućinom.

4.4 Provjera smjer okretanja

� Obratite pozornost na moguće nezaštićene rotirajuće dijelove pri provjeri 
smjera okretanja!
1 Smjer okretanja sisaljke naznačen je strelicom. Provjerite odgovara li smjer 

okretanja motora smjeru okretanja sisaljke.
2 Pustite da motor radi samo kratko vrijeme i provjerite smjer okretanja.
3 Ako smjer okretanja nije ispravan, promijenite smjer okretanja. Pogledajte upute 

u korisničkom priručniku za elektromotor.
4 Pričvrstite štitnik.
Puštanje u pogon 25
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4.5 Pokretanje
Postupite na sljedeći način, i nakon prvog pokretanja jedinice
i nakon servisiranja sisaljke:
1 Napunite sisaljku tekućinom za rad kroz čep za punjenje na prednjoj strani 

sisaljke sve dok tekućina ne počne istjecati.
2 Ako je sisaljka opremljena sustavom za ispiranje, otvorite ventil za zaustavljanje u 

dovodnim cijevima za tekućinu za ispiranje. Kada se ispire dvostruka mehanička 
brtva (MD1), mora se podesiti odgovarajući tlak tekućine za ispiranje. Ovaj tlak 
mora biti za 1,5 bar viši nego tlak na čvoru rotora.

3 U potpunosti oslobodite sve prepreke za tlak. Tijekom faze samoodzračivanja 
zrak mora izaći bez prepreke i bez pozadinskog tlaka u odvodnoj cijevi.

4 Pokrenite sisaljku.
5 Čim sisaljka bude pod tlakom, ako je potrebno prilagodite ventil za zaustavljanje 

isporuke kako bi se postigao željeni radni tlak.

� Pazite da tijekom rada sisaljke rotirajući dijelovi uvijek budu odgovarajuće 
zaštićeni štitnikom!

4.6 Rad sisaljke
Kada sisaljka radi, obratite pozornost na sljedeće:
• Sisaljka nikada ne bi smjela raditi na suho.
• Tlak tekućine za ispiranje dvostruke mehaničke brtve (verzije MD1) uvijek mora 

biti postavljen na odgovarajuću vrijednost. Ovaj tlak mora biti za 1,5 bar viši nego 
tlak na čvoru rotora.

• Nikada nemojte upotrebljavati ventil za zaustavljanje u usisnom vodu za kontrolu 
izlaza sisaljke. Ventil za zaustavljanje trebao bi uvijek biti potpuno otvoren tijekom 
rada.

• Provjerite je li apsolutni ulazni tlak dovoljan da bi se spriječio nastanak pare u 
sisaljci.

• Provjerite odgovara li razlika u tlaku između usisne strane i strane za isporuku 
specifikacijama radne točke sisaljke.

4.7 Buka
Stvaranje buke iz sisaljke u velikoj mjeri ovisi o radnim uvjetima. Vrijednosti 
navedene u odjelj. 10.6 „Podaci o buci” temelje se na uobičajenom radu sisaljke koju 
pokreće elektromotor. U slučaju da sisaljku pokreće motor s unutarnjim 
sagorijevanjem ili u slučaju da se upotrebljava izvan uobičajenog radnog područja, 
kao i u slučaju kavitacije, razina buke može prijeći 85 dB(A). Tada je potrebno 
poduzeti mjere opreza, na primjer, izgradnjom zvučne barijere oko jedinice ili 
nošenjem opreme za zaštitu sluha.
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5 Održavanje

5.1 Dnevno održavanje
Redovno provjeravajte izlazni tlak.

� Voda ne smije dospjeti u priključnu kutiju elektromotora kada se prostor 
sisaljke čisti sprejem! Nikada ne prskajte vodu po vrućim dijelovima sisaljke! 
Zbog naglog hlađenja mogu puknuti i može iscuriti vruća voda!

 ! Neispravno održavanje imat će za posljedicu kraći radni vijek, moguće kvarove 
sustava i u svakom slučaju gubitak jamstva.

5.2 Motor s unutarnjim sagorijevanjem

� Nikada nemojte puniti gorivom dok motor radi!

5.3 Mehanička brtva
• Mehanička brtva općenito ne zahtijeva održavanje. Ipak, ne bi nikada smjela raditi 

na suho. Stoga uljna komora za mehaničke brtve mora uvijek biti napunjena 
podmazujućom tekućinom koja neće napasti tekućinu za usis niti mehaničku brtvu. 
Pogledajte odjelj. 10.1 „Uljna komora” za prikladan tip ulja.

• Ispustite ulje ili tekućinu svakih 2000 sati rada ili jednom godišnje te ih zamijenite 
svježim uljem ili tekućinom. Za preporučena ulja i količine pogledajte odjelj. 10.1 
„Uljna komora”.

➢ Pobrinite se da je ispušteno ulje sigurno zbrinuto. Pripazite da ne dospije u okoliš.

• Ako nema problema, nije preporučljivo demontirati brtvu. Budući da sučeljene 
površine nadiru jedna prema drugoj. Demontiranje uvijek znači zamjenu 
mehaničke brtve. Kada brtva vratila propušta, potrebno ju je zamijeniti.

 ! Ako mehanička brtva počne propuštati tekućinu, tekućina iz uljne komore će 
se preliti preko rupe u čepu za punjenje ulja, a rad sisaljke mora se odmah 
zaustaviti kako bi se zamijenila mehanička brtva!

5.4 Dvostruka mehanička brtva
Redovito provjeravajte tlak tekućine za ispiranje. Ovaj tlak mora biti za 1,5 bara viši 
nego tlak na čvoru rotora.
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5.5 Utjecaji na okoliš
• Redovito čistite filtar u usisnoj cijevi ili usisnom ocjeđivaču na dnu usisne cijevi jer 

ulazni tlak može postati prenizak ako je filtar ili usisni ocjeđivač neispravan.
• Ako postoji opasnost da će se isisavana tekućina proširiti tijekom skrućivanja ili 

smrzavanja, sisaljku treba isprazniti i, po potrebi, isprati nakon stavljanja izvan 
pogona.

• Ako je sisaljka izvan pogona dulje vrijeme, mora se konzervirati.
• Provjerite ima li nakupljanja prašine ili prljavštine u motoru koja može utjecati na 

temperaturu motora.

5.6 Buka
Ako sisaljka počne stvarati buku, to može ukazivati na određene probleme s usisnom 
jedinicom. Pucketava buka može ukazivati na kavitaciju, a pretjerana buka motora 
može biti znak kvara ležaja.

5.7 Motor
Provjerite u specifikacijama za motor učestalost pokretanja i zaustavljanja.

5.8 Pogreške

� Sisaljka na kojoj želite utvrditi pogrešku može biti vruća ili pod tlakom. Najprije 
poduzmite odgovarajuće mjere opreza i zaštitite se odgovarajućim zaštitnim 
sredstvima (zaštitne naočale, rukavice, zaštitna odjeća)!
Da biste utvrdili uzrok neispravnog rada sisaljke, postupite na sljedeći način:
1 Isključite napajanje usisne jedinice. Zaključajte radnu sklopku lokotom ili izvucite 

osigurač. U slučaju motora s unutarnjim sagorijevanjem: isključite motor i zatvorite 
dovod goriva do motora.

2 Zatvorite ventil za zaustavljanje.
3 Odredite karakter pogreške.
4 Pokušajte odrediti uzrok pogreške pomoću poglavlj. 6 „Rješavanje problema” i 

poduzmite odgovarajuće mjere ili kontaktirajte svog instalatera.
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6 Rješavanje problema

Pogreške u instalaciji sisaljke mogu imati razne uzroke. Pogreška ne mora biti u 
sisaljki; nju mogu uzrokovati i sustav cijevi ili radni uvjeti. Najprije provjerite je li 
instalacija izvedena u skladu s uputama u ovom priručniku i odgovaraju li radni uvjeti 
još uvijek specifikacijama za koje je sisaljka kupljena.
Općenito, kvarovi u instalaciji sisaljke mogu se pripisati sljedećim uzrocima:
• Pogreške u sisaljki.
• Kvarovi ili pogreške u sustavu cijevi.
• Pogreške uslijed neispravne instalacije ili puštanja u pogon.
• Pogreške uslijed neispravnog odabira sisaljke.
Niz najčešćih kvarova i njihovih mogućih uzroka prikazan je u tablici u nastavku.

Tabl. 4: Najčešći kvarovi.

Najčešći kvarovi Najčešći kvarovi; pogledajte Tabl. 5.
Sisaljka ne isporučuje tekućinu 1, 2, 3, 4, 5
Sisaljka ima nedovoljan volumetrijski 
protok. 4, 5, 7, 8, 12, 17, 31

Sisaljka ima nedovoljnu visinu dobave 1, 5, 8, 9, 11, 17, 31
Motor je preopterećen 8, 10, 11, 12, 13, 17, 22
Sisaljka vibrira ili je bučna 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
Ležajevi se previše troše ili postaju vrući 15, 18, 21, 22, 23
Motor se pregrijava 8, 13, 24
Sisaljka je zapela 2, 6, 17, 22
Nepravilna isporuka 4, 7, 9, 14
Sisaljka ne usisava 1, 2, 5, 7
Sisaljka ima veću potrošnju energije od 
uobičajene

1, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 
27, 28, 32

Sisaljka ima manju potrošnju energije od 
uobičajene 1, 8, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 29, 31

Mehaničku je brtvu potrebno prečesto 
mijenjati 15, 18, 21, 28, 30, 31, 32, 33
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Tabl. 5: Mogući uzroci kvarova sisaljke.

Mogući uzroci
1 Pogrešan smjer okretanja
2 Sisaljka nije napunjena tekućinom
3 Otvor ili usisna cijev nisu dovoljno uronjeni
4 Dostupni NPSH prenizak
5 Usis ne dostiže nazivnu brzinu
6 Strane čestice u sisaljci
7 Propuštanje zraka u usisnoj cijevi
8 Viskozitet tekućine razlikuje se od izračunatog viskoziteta tekućine
9 Iz tekućine dolazi plin ili zrak
10 Prevelika brzina
11 Ukupna dobava niža je od nazivne vrijednosti
12 Ukupna dobava viša je od nazivne vrijednosti
13 Gustoća tekućine razlikuje se od izračunate gustoće tekućine
14 Zapreka u cijevima
15 Sisaljka i motor nisu ispravno poravnati
16 Ležajevi neispravni ili istrošeni
17 Rotor blokiran ili oštećen
18 Savijeno vratilo
19 Neprikladna lokacija odvodnog ventila
20 Podloga nije čvrsta
21 Ležajevi su pogrešno postavljeni
22 Vibracija
23 Premala brzina
24 Sisaljka ne radi na pravoj radnoj točki
25 Sisaljka radi kada je protok tekućine prenizak
26 Zapreka u kućištu rotora ili sisaljke
27 Vučenje rotirajućih dijelova
28 Neravnoteža u rotirajućim dijelovima (na primjer: rotor ili spojnica)
29 Rasporni prsten kućišta ili rasporna ploča neispravan ili istrošen
30 Oštećene su pokretne površine mehaničke brtve
31 Mehanička brtva pogrešno je postavljena
32 Mehanička brtva nije pogodna za uvjete rada
33 Tekućina u uljnoj komori mehaničke brtve je onečišćena
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7 Rastavljanje i sastavljanje

7.1 Mjere opreza

� Poduzmite odgovarajuće mjere da biste spriječili pokretanje motora dok radite 
na sisaljci. To je posebno važno u slučaju elektromotora s daljinskim 
upravljanjem: 
• Okrenite radnu sklopku kod sisaljke (ako je dostupna) na „ISKLJUČENO”.
• Isključite prekidač za sisaljku na razvodnoj kutiji.
• Ako je potrebno, uklonite osigurače.
• Objesite ploču s upozorenjem na opasnost blizu ormarića s razvodnom kutijom.

7.2 Posebni alati
Za sastavljanje i rastavljanje nisu potrebni posebni alati. Međutim, takvi alati mogu 
olakšati određene poslove, na primjer, zamjenu brtve vratila. Ako je to slučaj, tako će 
biti navedeno u tekstu.

7.3 Pražnjenje

 ! Pazite da tekućina ili ulje ne dospiju u okoliš!

7.3.1 Ispuštanje tekućine
Prije svakog rastavljanja sisaljku treba isprazniti.
1 Ako je potrebno, zatvorite ventile u usisnoj cijevi i cijevi za isporuku te u vodovima 

za ispiranje ili hlađenje za brtvu vratila.
2 Izvadite čep za ispust (0310) ili poklopac za čišćenje (0370). 
3 Ako se isisavaju štetne tekućine, nosite zaštitne rukavice, cipele, naočale itd. i 

dobro isperite sisaljku.
4 Vratite čep za ispust ili

� Ako je moguće, nosite zaštitne rukavice. Izravni doticaj s uljnim proizvodima 
može rezultirati alergijskim reakcijama.

7.4 Varijante konstrukcije
Sisaljke se mogu isporučiti u raznim varijantama konstrukcije. Svaka varijanta ima 
šifru koja je naznačena u identifikaciji tipa na nazivnoj pločici sisaljke. Pogledajte 
odjelj. 2.2 „Šifra tipa” za daljnje objašnjenje identifikacije tipa.
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7.5 Sustav „Back-Pull-Out”
Sisaljke se isporučuju sa sustavom „Back-Pull-Out”. To znači da se gotovo cijela 
sisaljka može rastaviti, a da se ne moraju odvajati cijevi za usis i isporuku. Prije 
rastavljanja potrebno je skinuti motor s postolja.

7.5.1 Rastavljanje štitnika
1 Otpustite vijke (0960). Pogledajte sl. 9
2 Uklonite obje obloge (0270). Pogledajte sl. 7

7.5.2 Rastavljanje jedinice „Back-Pull-Out”
1 Odvijte vijke (0940) i uklonite ploču za sastavljanje (0275) s nosača ležaja (2100). 

Pogledajte sl. 10
2 Uklonite elektromotor.
3 Ako je priložen Plan 11 o brtvi za vratilo: Odvijte vijke na spojevima (1410) i (1450) 

i skinite obilazni vod (1420).
4 Uklonite imbus vijke (0800).
5 Izvucite cijeli nosač ležaja (2100) s kućišta sisaljke. Cijeli je nosač ležaja velikih 

sisaljki vrlo težak. Poduprite ga gredom ili objesite na remenicu.
6 Uklonite spojnu polovicu iz vratila sisaljke i uklonite spojni klin (2210).

7.5.3 Sastavljanje jedinice „Back-Pull-Out”
1 Postavite novu brtvu (0300) na kućište sisaljke i postavite cijeli nosač ležaja 

natrag u kućište sisaljke. Unakrsno zategnite imbus vijke (0800).
2 Ako je priložen Plan 11 o brtvi za vratilo: Postavite obilazni vod (1420) i pričvrstite 

spojeve vijcima (1410) i (1450).
3 Učvrstite ploču za sastavljanje (0275) na nosač ležaja (2100) pomoću vijaka 

(0940). Pogledajte sl. 10
4 Postavite spojni klin (2210) i postavite spojnu polovicu na vratilo sisaljke.
5 Vratite motor na njegovo mjesto.
6 Provjerite poravnanje sisaljke i vratila motora, pogledajte odjelj. 3.4.3 „Poravnanje 

spojnice”. Prema potrebi ponovno poravnajte.

7.5.4 Sastavljanje štitnika
1 Postavite oblogu (0270) na stranu motora. Kružni žlijeb mora biti smješten sa 

strane motora.

Sl. 7: Postavljanje obloge na strani motora.

0270

47
00
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2 Postavite ploču za sastavljanje (0280) preko vratila motora i smjestite je na kružni 
žlijeb obloge.

3 Zatvorite oblogu i postavite vijak (0960). Pogledajte sl. 9

4 Postavite oblogu (0270) na strani sisaljke. Postavite je preko trenutačne obloge 
na strani motora. Kružni žlijeb mora biti smješten na strani sisaljke.

5 Zatvorite oblogu i postavite vijak (0960). Pogledajte sl. 9

Sl. 8: Postavljanje ploče za sastavljanje na strani motora.

Sl. 9: Postavljanje obloge.

Sl. 10: Postavljanje obloge na strani sisaljke.

0280 02800270

47
01

09700960 0980 0990

0270
0270

0275

0940
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6 Klizno pomaknite oblogu na strani motora što je dalje moguće prema motoru. 
Pričvrstite obje obloge vijkom (0960).

Sl. 11: Prilagođavanje obloge na strani motora.

47
03
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7.6 Zamjena rotora i raspornog prstena
Razmak između poluotvorenog rotora i rasporne ploče smije iznositi između 
najmanje 0,3 mm i najviše 0,6 mm. Ako je učinkovitost sisaljke smanjena, to može 
biti pokazatelj trošenja rotora i rasporne ploče. Kako biste to provjerili, potrebno je 
rastaviti sisaljku radi mjerenja razmaka između rotora i rasporne ploče.

7.6.1 Mjerenje razmaka između rotora i rasporne ploče, FRE skupina ležaja 1

1 Uklonite „Back-Pull-Out” jedinicu; pogledajte odjelj. 7.5.2 „Rastavljanje jedinice 
„Back-Pull-Out””.

2 Izmjerite udaljenost B između rasporne ploče i kućišta sisaljke, pogledajte sl. 12.
3 Izmjerite udaljenost C između rotora i srednjeg poklopca, pogledajte sl. 12.
4 Izračunajte veličinu podloška (0220) koji je potrebno postaviti pomoću sljedeće 

formule: E = B – C.

 ! E bi trebao iznositi između najmanje 0,3 mm i najviše 0,6 mm

 ! Ako izračunata debljina podloška premašuje 0,6 mm, potrebno je zamijeniti 
rotor i raspornu ploču.

Sl. 12: Razmak između rotora i rasporne ploče, FRE skupina ležaja 1.
Rastavljanje i sastavljanje 35



36
7.6.2 Mjerenje razmaka između rotora i rasporne ploče, ostale skupine ležaja

1 Uklonite „Back-Pull-Out” jedinicu; pogledajte odjelj. 7.5.2 „Rastavljanje jedinice 
„Back-Pull-Out””.

2 Skinite brtvu (0300) i očistite rubove kućišta sisaljke i srednjeg poklopca.
3 Izmjerite udaljenost B između rasporne ploče i kućišta sisaljke, pogledajte sl. 13.
4 Izmjerite udaljenost C između rotora i srednjeg poklopca, pogledajte sl. 13.
5 U tablici u nastavku pronađite odgovarajuću debljinu brtve D.
6 Izračunajte veličinu razmaka E pomoću formule E = B - C + D
7 U slučaju da je razmak uslijed trošenja veći od najviše dopuštene vrijednosti, 

potrebno je zamijeniti rotor i raspornu ploču.

➢ Za FRES i FREM bilo bi korisno provjeriti udaljenost A, pogledajte odjelj. 7.9.2 „Prila-
gođavanje rotora” ili odjelj. 7.11.2 „Prilagođavanje rotora”: pogrešno podešavanje 
rotora također može uzrokovati prevelik razmak.

7.6.3 Rastavljanje rotora, nosač ležaja 1
1 Uklonite „Back-Pull-Out” jedinicu; pogledajte odjelj. 7.5.2 „Rastavljanje jedinice 

„Back-Pull-Out””
2 Odvojite vijak rotora (1820) i podlošku za opruge (1825).
3 Izvucite rotor (0120) s vratila sisaljke pomoću odgovarajućeg izvlakača.
4 Uklonite razmačni prsten (1880).

Sl. 13: Razmak između rotora i rasporne ploče.

debljina brtve [mm]
0,25 0,3 0,5

80-170 50-125 80-210
100-225 50-125b 100-250

100-225b 65-135 150-290
65-135b 150-290b
65-155
80-140
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7.6.4 Sastavljanje rotora, nosač ležaja 1
1 Postavite razmačni prsten (1880) u otvor vratila sisaljke (2200).
2 Kod sisaljki od bronce i nehrđajućeg čelika razmačni prsten mora biti izoliran od 

tekućine. Da biste to učinili, nanesite Loctite 572 na zaustavnu stranicu rotora 
(0120), kraj vratila i na najudaljeniji dio razmačnog prstena

3 Gurnite rotor preko razmačnog prstena na vratilo. Provjerite je li u ravnini s 
vratilom!

4 Nanesite kap sredstva Loctite 243 na navoj i postavite vijak rotora i podlošku za 
oprugu (1825). Pogledajte poglavlj. 10 „Tehnički podaci” za ispravan zatezni 
moment.

7.6.5 Rastavljanje rotora, ostali nosači ležaja
1 Uklonite „Back-Pull-Out” jedinicu; pogledajte odjelj. 7.5.2 „Rastavljanje jedinice 

„Back-Pull-Out””.
2 Nosač ležaja 4 Laganim udarcem ispravite rubove sigurnosnog prstena (1825).
3 Odvojite maticu ili vijak rotora (1820).
4 Nosači ležaja 2 i 3: Uklonite podlošku (1830).
5 Izvucite rotor (0120) s vratila sisaljke pomoću odgovarajućeg izvlakača.
6 Uklonite maticu rotora (1860) s vratila sisaljke.

7.6.6 Sastavljanje rotora, ostali nosači ležaja
1 Postavite klin rotora (1860) u utor za klin vratila sisaljke (2200).
2 Klizno umetnite rotor na vratilo sisaljke.
3 Nosači ležaja 2 i 3: Namjestite podlošku (1830).
4 Nosač ležaja 4 Postavite podložni prsten (1825).
5 Odmastite navoj na vratilu sisaljke i maticu rotora (1820) ili vijak rotora (1820).
6 Nanesite kap sredstva Loctite 243 na navoj i pričvrstite maticu ili vijak rotora. 

Pogledajte poglavlj. 10 „Tehnički podaci” za ispravan zatezni moment.
7 Nosač ležaja 4 Laganim udarcem namjestite rubove sigurnosnog prstena (1825) 

u otvore vratila sisaljke i maticu ili vijak rotora.

7.6.7 Rastavljanje rasporne ploče
Nakon rastavljanja jedinice „Back-Pull-Out” rasporni prsten može se ukloniti. Brojevi 
artikla odnose se na sl. 55.
1 Otpustite vijke (0115).
2 Skinite raspornu ploču (0125) s kućišta sisaljke, uključujući moguću oštricu (0105) 

ako je sisaljka opremljena mehanizmom za rezanje.

7.6.8 Sastavljanje rasporne ploče
1 Očistite rub kućišta sisaljke na koji treba pričvrstiti raspornu ploču.
2 Namjestite raspornu ploču, uključujući moguću oštricu (0105) ako je sisaljka 

opremljena mehanizmom za rezanje, u kućište sisaljke. Pritom pripazite da ne 
poremetite poravnanje. Pripazite na položaj rupa.

3 Učvrstite raspornu ploču vijcima (0115). Za to upotrijebite Loctite 243 za 
učvršćivanje vijaka.
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7.6.9 Rastavljanje raspornog prstena
Na sisaljkama sa zatvorenim rotorom troši se područje između rotora i raspornog 
prstena. Ovo trošenje ne smije prijeći 1,2 mm u promjeru.
Nakon uklanjanja „Back-Pull-Out” jedinice rasporni prsten može se ukloniti. U većini 
slučajeva prsten je tako jako pričvršćen da se ne može ukloniti bez oštećenja.

1 Izmjerite debljinu (D) i širinu (B) prstena; pogledajte sl. 14 A.
2 Načinite središnju rupu na sredini ruba prstena na dvjema suprotnim točkama; 

pogledajte sl. 14 B.
3 Pomoću bušilice čiji je promjer samo malo manji od debljine (d) prstena izbušite 

dvije rupe u prstenu; pogledajte sl. 14 C. Nemojte bušiti dublje od širine (b) 
prstena. Pazite da ne oštetite spojni rub kućišta sisaljke.

4 Pomoću dlijeta prerežite preostali dio debljine prstena. Sada možete ukloniti 
prsten u dva dijela s kućišta sisaljke; pogledajte sl. 14 D.

5 Očistite kućište sisaljke i pažljivo odstranite svu prašinu i metalne krhotine.

7.6.10 Sastavljanje raspornog prstena
1 Očistite i odmastite spojni rub kućišta sisaljke na koji treba pričvrstiti rasporni 

prsten.
2 Odmastite vanjski rub raspornog prstena i kapnite nekoliko kapi tekućeg brtvila 

Loctite 641.
3 Učvrstite rasporni prsten u kućište sisaljke. Pazite da mu ne poremetite 

poravnanje!

Sl. 14: Uklanjanje raspornog prstena.

A B

C D
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7.7 Mehanička brtva

7.7.1 Upute za ugradnju mehaničke brtve

➢ Najprije pročitajte sljedeće upute u vezi s ugradnjom mehaničke brtve. Strogo 
poštujte upute pri ugradnji mehaničke brtve.

• Prepustite sastavljanje mehaničke brtve s okruglim prstenastim brtvama 
obloženim TPFE-om (teflon) stručnjaku. Te se okrugle prstenaste brtve lako 
oštećuju tijekom sastavljanja.

• Mehanička brtva osjetljiv je i precizan instrument. Ostavite brtvu u originalnom 
pakiranju dok je ne budete spremni pričvrstiti!

• Dobro očistite sve dodirne površine. Pazite da vam ruke i radna okolina budu čisti!
• Nikada ne dirajte klizne površine prstima!
• Pazite da ne oštetite brtvu tijekom sastavljanja. Nikada ne postavljajte prstenove 

na njihove klizne površine!

7.7.2 Rastavljanje mehaničke brtve MG12
Brojevi artikla odnose se na sl. 51.
1 Uklonite rotor (0120); pogledajte odjelj. 7.6.3 „Rastavljanje rotora, nosač ležaja 1” 

i odjelj. 7.6.5 „Rastavljanje rotora, ostali nosači ležaja”.
2 Uklonite rotirajući dio mehaničke brtve (1220) s vratila sisaljke.
3 Uklonite srednji poklopac (0110) s nosača ležaja (2100).
4 Uklonite hvatač ulja (1235) i gurnite protuprsten mehaničke brtve van srednjeg 

poklopca.

7.7.3 Sastavljanje mehaničke brtve MG12
1 Nanesite mazivo na hvatač ulja (1235) te ga namjestite u srednji poklopac (0110).
2 Stavite srednji poklopac ravnom površinom prema dolje. Navlažite komoru brtve 

srednjeg poklopca vodom s niskom površinskom napetošću (dodajte deterdžent) 
te namjestite protuprsten mehaničke brtve ravno u nju.

3 Namjestite konusno montažno ležište na vratilo sisaljke ili na rukavac vratila.
4 Namjestite srednji poklopac iznad vratila sisaljke, u nosač ležaja (2100).
5 Navlažite vratilo sisaljke vodom niske površinske napetosti (dodajte deterdžent). 

Ne upotrebljavajte ulje ni mazivo! Stavite rotirajući dio brtve na vratilo laganim 
zakretanjem u smjeru kazaljke na satu sve dok stražnji dio mijeha ne bude u 
ravninu s ramenom vratila. Dovodite tlak i povećavajte napetosti tijekom 
sastavljanja isključivo putem stražnjeg dijela mijeha.

6 Skinite montažno ležište.
7 Odnosi se samo na FRE 150-290b i 150-290b: Namjestite razmačni prsten 

(0370).
8 Postavite rotor i ostale dijelove, pogledajte odjelj. 7.6.4 „Sastavljanje rotora, nosač 

ležaja 1” i odjelj. 7.6.6 „Sastavljanje rotora, ostali nosači ležaja”.
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7.7.4 Rastavljanje mehaničke brtve M7N
Brojevi artikla odnose se na sl. 51.
1 Uklonite rotor (0120); pogledajte odjelj. 7.6.3 „Rastavljanje rotora, nosač ležaja 1” 

i odjelj. 7.6.5 „Rastavljanje rotora, ostali nosači ležaja”.
2 Uklonite rotirajući dio mehaničke brtve (1220) s vratila sisaljke.
3 Uklonite srednji poklopac (0110) s nosača ležaja (2100).
4 Uklonite hvatač ulja (1235) i gurnite protuprsten mehaničke brtve van srednjeg 

poklopca.

7.7.5 Sastavljanje mehaničke brtve M7N
1 Nanesite mazivo na hvatač ulja (1235) te ga namjestite u srednji poklopac (0110).
2 Stavite srednji poklopac ravnom površinom prema dolje. Nanesite malo glicerina 

ili silikonskog spreja u odjeljak s brtvom na srednjem poklopcu i pritisnite 
protuprsten mehaničke brtve ravno u njega. Otvor u protuprstenu mora odgovarati 
položaju sigurnosnog zatika (1270), u protivnom će doći do pucanja protuprstena!

3 Namjestite konusno montažno ležište na vratilo sisaljke ili na rukavac vratila.
4 Namjestite srednji poklopac iznad vratila sisaljke, u nosač ležaja (2100).
5 Klizno umetnite rotirajući dio mehaničke brtve na vratilo sisaljke. Nanesite malo 

glicerina ili silikonskog spreja na okruglu prstenastu brtvu kako se ne bi otkotrljala 
s čahure vratila.

6 Namjestite rotirajući dio mehaničke brtve na udaljenost X (pogledajte sl. 15 i 
odgovarajuću tablicu) te ga osigurajte učvršćivanjem steznog zavrtnja (1220).

7 Skinite montažno ležište.
8 Postavite rotor i ostale dijelove, pogledajte odjelj. 7.6.4 „Sastavljanje rotora, nosač 

ležaja 1” i odjelj. 7.6.6 „Sastavljanje rotora, ostali nosači ležaja”.

Sl. 15: Prilagođavanje mehaničke brtve M7N.

ø vratila 16 25 30 40 50
X 23 3 7 0 10,8
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7.7.6 Rastavljanje dvostruke mehaničke brtve MD1
Brojevi artikla odnose se na sl. 54.
1 Rastavite rotor (0120), pogledajte odjelj. 7.6.3 „Rastavljanje rotora, nosač ležaja 

1” i odjelj. 7.6.5 „Rastavljanje rotora, ostali nosači ležaja”.
2 Uklonite vijke (1800) i klizno pomaknite poklopac mehaničke brtve (1230) prema 

natrag.
3 Označite položaj srednjeg poklopca (0110) u odnosu na nosač ležaja (2100). 

Olabavite srednji poklopac i uklonite ga.
4 Odvijte oba stezna zavrtnja (1250) i skinite čahuru vratila (1200) s vratila sisaljke.
5 Odvijte stezni zavrtanj i uklonite rotirajuće dijelove mehaničke brtve (1220) s 

vratila sisaljke.
6 Odvijte stezni zavrtanj i uklonite rotirajuće dijelove mehaničke brtve (1225) s 

čahure vratila.
7 Gurnite protuprsten mehaničke brtve (1225) iz srednjeg poklopca.
8 Uklonite poklopac mehaničke brtve s vratila sisaljke i gurnite protuprsten 

mehaničke brtve (1220) van. Skinite okruglu prstenastu brtvu (1300).

7.7.7 Sastavljanje dvostruke mehaničke brtve MD1
1 Postavite poklopac mehaničke brtve (1230) ravnom površinom prema dolje. 

Nanesite malo glicerina ili silikonskog spreja u odjeljak s brtvom i pritisnite 
protuprsten mehaničke brtve (1220) ravno kroz njega. Urez u protuprstenu mora 
odgovarati položaju sigurnosnog zatika (1260), u protivnom će doći do pucanja 
protuprstena!

2 Postavite srednji poklopac (0110) ravnom površinom prema dolje. Nanesite malo 
glicerina ili silikonskog spreja u odjeljak s brtvom i pritisnite protuprsten 
mehaničke brtve (1225) ravno u njega. Otvor u protuprstenu mora odgovarati 
položaju sigurnosnog zatika (1270), u protivnom će doći do pucanja protuprstena!

3 Namjestite okruglu prstenastu brtvu (1320) u čahuru vratila. Namjestite rotirajući 
dio mehaničke brtve (1225) na čahuru vratila. Zategnite stezni zavrtanj.

4 Postavite nosač ležaja s uspravnim vratilom.
5 Namjestite poklopac mehaničke brtve na vratilo sisaljke. Namjestite okruglu 

prstenastu brtvu (1300).
6 Pričvrstite rotirajući dio mehaničke brtve (1220) na vratilo. Prilagodite rotirajući dio 

mehaničke brtve na udaljenost X1 iz sl. 16i odgovarajuće tablice. Učvrstite ga 
fiksiranjem zateznog zavrtnja.

Sl. 16: Prilagođavanje mehaničke brtve MD1.

X1
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7 Namjestite čahuru vratila (1200) s rotirajućim dijelom brtve vratila (1225) na 
vratilo.

8 Postavite srednji poklopac u ispravan položaj u centrirajući rub nosača ležaja 
(2100).

9 Postavite poklopac mehaničke brtve (1230) na srednji poklopac. Provjerite je li 
postavljen u ispravnom položaju u odnosu na priključke. Unakrsno zategnite vijke 
(1800). Poklopac ne smije biti nakrivljen.

10  Postavite rotor i druge dijelove, pogledajte odjelj. 7.6.6 „Sastavljanje rotora, ostali 
nosači ležaja”.

7.8 Ležaj

7.8.1 Upute za sastavljanje i rastavljanje ležajeva

➢ Najprije pročitajte sljedeće upute u vezi sastavljanja i rastavljanja. Strogo poštujte 
upute pri sastavljanju i rastavljanju ležajeva.

Rastavljanje:
• Upotrijebite odgovarajući izvlakač za uklanjanje ležajeva iz vratila sisaljke. 
• Ako odgovarajući izvlakač nije dostupan, pažljivo otpustite unutarnji žlijeb ležaja. 

Upotrijebite običan čekić i klin za izbijanje od mekog čelika. 
Nikad ne izbijajte ležaj čekićem!

Sastavljanje:

• Pobrinite se da vam radna okolina bude čista.
• Ostavite ležajeve u originalnom pakiranju što je duže moguće.
• Provjerite imaju li vratilo sisaljke i dosjedi ležajeva glatku površinu bez izbočina. 
• Lagano nauljite vratilo sisaljke i druge važne dijelove prije sastavljanja.
• Zagrijte ležajeve na 110 °C prije ugradnje na vratilo sisaljke. 
• Ako zagrijavanje nije moguće: nježno nakucajte ležajeve na vratilo sisaljke. Nikad 

ne kucajte izravno po ležaju! Upotrijebite ležište za ugradnju smješteno na 
unutarnjem žlijebu ležaja i normalan čekić (meki čekić može otpustiti 
krhotine koje mogu oštetiti ležaj).

7.8.2 Rastavljanje ležajeva FRE - nosač ležaja 1
Brojevi artikla odnose se na sl. 43.
1 Rastavite rotor i brtvu vratila, pogledajte odjelj. 7.6.3 „Rastavljanje rotora, nosač 

ležaja 1” i odjelj. 7.7.2 „Rastavljanje mehaničke brtve MG12”.
2 Rastavite laminiranu brtvu (2165).
3 Uklonite poklopac ležaja (2115).
4 Rastavite unutarnji uskočnik (2305) i uklonite prsten za prilagođavanje (2330).
5 Upotrijebite plastični čekić i lupkajte rotorsku stranu vratila s ležajevima kako biste 

ga uklonili sa stražnje strane nosača ležaja.
6 Upotrijebite odgovarajući izvlakač za uklanjanje ležajeva iz vratila sisaljke.
7 Rastavite unutarnji uskočnik (2300).

ø vratila 16 25 30
X 43 18,8 30
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7.8.3 Sastavljanje ležajeva FRE - nosač ležaja 1
1 Pažljivo postavite prethodno zagrijani ležaj (2250) na vratilo sisaljke (2200) na 

strani rotora te ga čvrsto gurnite prema ramenu vratila. Pustite da se ležaj 
ohladi!

2 Pažljivo postavite unaprijed zagrijani ležaj (2260) na vratilo sisaljke na pogonskoj 
strani te ga čvrsto gurnite prema ramenu vratila. Pustite da se ležaj ohladi!

3 Pričvrstite unutarnji uskočnik (2300) u otvor za ležaj na strani rotora.
4 Gurajte vratilo s oba ležaja kroz otvor na stražnjoj strani nosača ležaja sve dok 

ležaj na strani rotora ne dotakne unutarnji uskočnik.
5 Postavite prsten za prilagođavanje (2330) na ležaj na pogonskoj strani i pričvrstite 

unutarnji uskočnik (2305) okrenut zupcima prema prstenu za prilagođavanje.
6 Postavite poklopac ležaja (2115) na pogonskoj strani i zaštitite ležaj na strani 

rotora postavljanjem laminirane brtve (2165).
7 Postavite brtvu vratila i rotor, pogledajte odjelj. 7.7.3 „Sastavljanje mehaničke 

brtve MG12” i odjelj. 7.6.4 „Sastavljanje rotora, nosač ležaja 1”.

7.8.4 Rastavljanje ležajeva FRE - nosač ležaja 2
Brojevi artikla odnose se na sl. 44.
1 Rastavite rotor i brtvu vratila, pogledajte odjelj. 7.6.5 „Rastavljanje rotora, ostali 

nosači ležaja” i odjelj. 7.7.2 „Rastavljanje mehaničke brtve MG12”.
2 Rastavite laminiranu brtvu (2165).
3 Uklonite poklopac ležaja (2115).
4 Rastavite unutarnji uskočnik (2305) i uklonite prsten za prilagođavanje (2330).
5 Upotrijebite plastični čekić i lupkajte rotorsku stranu vratila s ležajevima kako biste 

ga uklonili sa stražnje strane nosača ležaja.
6 Upotrijebite odgovarajući izvlakač za uklanjanje ležajeva iz vratila sisaljke. 

Uklonite gumeni prsten za zatvaranje (2390).
7 Uklonite prsten za prilagođavanje (2335) iz otvora za ležaj.
8 Rastavite unutarnji uskočnik (2300).

7.8.5 Sastavljanje ležajeva FRE - nosač ležaja 2
1 Postavite gumeni prsten za zatvaranje (2390) na vratilo sisaljke na strani rotora 

okrenut svojim najvećim dijelom prema rotoru.
2 Pažljivo postavite unaprijed zagrijani ležaj (2250) na vratilo sisaljke (2200) na 

stani rotora te ga čvrsto gurnite prema gumenom prstenu za zatvaranje. Pustite 
da se ležaj ohladi!

3 Pažljivo postavite unaprijed zagrijani ležaj (2260) na vratilo sisaljke na pogonskoj 
strani te ga čvrsto gurnite prema ramenu vratila. Pustite da se ležaj ohladi!

4 Lagano povucite gumeni prsten u stranu i nanesite malu količinu maziva na obje 
strane ležaja s kosim dodirom (2250). Pogurajte prsten za zatvaranje nazad u 
ispravan položaj.

5 Pričvrstite unutarnji uskočnik (2300) u otvor za ležaj na strani rotora.
6 Postavite prsten za prilagođavanje (2335) na njega.
7 Gurajte vratilo s oba ležaja kroz otvor na stražnjoj strani nosača ležaja sve dok 

ležaj na strani rotora ne dotakne unutarnji uskočnik. Prsten za prilagođavanje 
sada je pričvršćen između ležaja i unutarnjeg uskočnika.

8 Postavite prsten za prilagođavanje (2330) na ležaj na pogonskoj strani i pričvrstite 
unutarnji uskočnik (2305) okrenut zupcima prema prstenu za prilagođavanje.
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9 Postavite poklopac ležaja (2115) na pogonskoj strani i zaštitite ležaj na strani 
rotora postavljanjem laminirane brtve (2165).

10 Postavite brtvu vratila i rotor, pogledajte odjelj. 7.7.3 „Sastavljanje mehaničke 
brtve MG12” i odjelj. 7.6.6 „Sastavljanje rotora, ostali nosači ležaja”.

7.8.6 Rastavljanje ležajeva FRE - nosač ležaja 3
Brojevi artikla odnose se na sl. 45.
1 Rastavite rotor i brtvu vratila, pogledajte odjelj. 7.6.5 „Rastavljanje rotora, ostali 

nosači ležaja” i odjelj. 7.7.2 „Rastavljanje mehaničke brtve MG12”.
2 Rastavite laminiranu brtvu (2165).
3 Uklonite poklopac ležaja (2115).
4 Rastavite unutarnji uskočnik (2300) na pogonskoj strani i uklonite prsten podloška 

(2331), valoviti prsten (2355) i drugi prsten podloška (2330).
5 Upotrijebite plastični čekić i lupkajte rotorsku stranu vratila s ležajevima kako biste 

ga uklonili sa stražnje strane nosača ležaja.
6 Upotrijebite odgovarajući izvlakač za uklanjanje ležajeva iz vratila sisaljke. 

Uklonite oba gumena prstena za zatvaranje (2390).
7 Uklonite prsten za prilagođavanje (2335) iz otvora za ležaj.
8 Rastavite unutarnji uskočnik (2300).

7.8.7 Sastavljanje ležajeva FRE – nosač ležaja 3
1 Postavite oba gumena prstena za zatvaranje (2390) na vratilo sisaljke svojim 

najvećim stranama okrenutim jednom od druge.

 ! Ležajevi se trebaju postaviti u postavku X!

2 Pažljivo postavite prethodno zagrijani ležaj (2250) na vratilo sisaljke (2200) na 
strani rotora te ga čvrsto gurnite prema ramenu vratila. Pustite da se ležaj 
ohladi!

3 Pažljivo postavite unaprijed zagrijani ležaj (2260) na vratilo sisaljke na pogonskoj 
strani te ga čvrsto gurnite prema ramenu vratila. Pustite da se ležaj ohladi!

4 Povucite gumene prstene za zatvaranje lagano u stranu i nanesite malu količinu 
maziva na obje strane ležajeva. Gurnite prstene za zatvaranje nazad u ispravan 
položaj.

5 Pričvrstite unutarnji uskočnik (2300) u otvor za ležaj na strani rotora.
6 Postavite prsten za prilagođavanje (2335) na njega.
7 Gurajte vratilo s oba ležaja kroz otvor na stražnjoj strani nosača ležaja sve dok 

ležaj na strani rotora ne dotakne unutarnji uskočnik. Prsten za prilagođavanje 
sada je pričvršćen između ležaja i unutarnjeg uskočnika.

8 Postavite prsten podloška (2330) na ležaj s pogonske strane te valoviti prsten 
(2355) i prsten podloška (2331).

9 Pričvrstite unutarnji uskočnik (2300) na pogonskoj strani.
10 Postavite poklopac ležaja (2115) na pogonskoj strani i zaštitite ležaj na strani 

rotora postavljanjem laminirane brtve (2165).
11 Postavite brtvu vratila i rotor, pogledajte odjelj. 7.7.3 „Sastavljanje mehaničke 

brtve MG12” i odjelj. 7.6.6 „Sastavljanje rotora, ostali nosači ležaja”.
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7.8.8 Rastavljanje ležajeva FRE 80-210 i 100-250
Brojevi artikla odnose se na sl. 46.
1 Rastavite rotor i brtvu vratila, pogledajte odjelj. 7.6.5 „Rastavljanje rotora, ostali 

nosači ležaja” i odjelj. 7.7.2 „Rastavljanje mehaničke brtve MG12”.
2 Rastavite brtvu s brtvenim rubom (2180).
3 Odvijte imbus vijke (2815) i uklonite poklopac ležaja (2115).
4 Rastavite unutarnji uskočnik (2305) i uklonite prsten za prilagođavanje (2330) ako 

je prisutan.
5 Upotrijebite plastični čekić i lupkajte rotorsku stranu vratila s ležajevima kako biste 

ga uklonili sa stražnje strane nosača ležaja.
6 Upotrijebite odgovarajući izvlakač za uklanjanje ležajeva iz vratila sisaljke.
7 Uklonite Nilos prsten (2310).
8 Uklonite oba vanjska uskočnika (2340) i (2345).
9 Uklonite Nilos prsten (2315) i prsten za prilagođavanje (2335) ako je prisutan, iz 

otvora za ležaj.
10 Rastavite unutarnji uskočnik (2300).

7.8.9 Sastavljanje ležajeva FRE 80-210 i 100-250
1 Postavite vanjske uskočnike (2340) i (2345).
2 Postavite Nilos prsten (2310) nad vratilo sisaljke (2200) sa strane rotora.
3 Pažljivo postavite unaprijed zagrijani ležaj (2250) na vratilo sisaljke sa strane 

rotora, a najvećim dijelom unutarnjeg prstena okrenutim prema vanjskom 
uskočnikom te ga čvrsto pogurajte prema vanjskom uskočniku. Pustite da se 
ležaj ohladi! Nilos prsten (2310) sad je učvršćen između ležaja i unutarnjeg 
uskočnika.

4 Pažljivo postavite unaprijed zagrijani ležaj (2260) na vratilo sisaljke (2200) na 
pogonskoj strani te ga čvrsto gurnite prema vanjskom uskočniku. Pustite da se 
ležaj ohladi!

5 Lagano povucite gumeni prsten u stranu i nanesite malu količinu maziva na obje 
strane ležaja s kosim dodirom (2250). Pogurajte prsten za zatvaranje nazad u 
ispravan položaj.

6 Pričvrstite unutarnji uskočnik (2300).
7 Odnosi se samo na FRE 100-250: Postavite prsten za prilagođavanje (2335) na 

unutarnji uskočnik.
8 Postavite Nilos prsten (2315).
9 Gurajte vratilo s oba ležaja kroz otvor na stražnjoj strani nosača ležaja sve dok 

ležaj na strani rotora ne dotakne unutarnji uskočnik. Prsten za prilagođavanje, ako 
je prisutan, i Nilos prsten sada su učvršćeni između ležaja i unutarnjeg uskočnika.

10 Odnosi se samo na FRE 100-250: Postavite prsten za prilagođavanje (2330).
11 Pričvrstite unutarnji uskočnik (2305).
12 Postavite poklopac ležaja (2115) na pogonskoj strani pomoću imbus vijaka 

(2815).
13 Postavite brtvu s brtvenim rubom (2180) na strani rotora.
14 Postavite brtvu vratila i rotor, pogledajte odjelj. 7.7.3 „Sastavljanje mehaničke 

brtve MG12” i odjelj. 7.6.6 „Sastavljanje rotora, ostali nosači ležaja”.
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7.8.10 Rastavljanje ležajeva FRE 150-290b i 150-290
Brojevi artikla odnose se na sl. 47.
1 Rastavite rotor i brtvu vratila, pogledajte odjelj. 7.6.5 „Rastavljanje rotora, ostali 

nosači ležaja” i odjelj. 7.7.2 „Rastavljanje mehaničke brtve MG12”.
2 Rastavite brtvu s brtvenim rubom (2180).
3 Odvijte imbus vijke (2815) i uklonite poklopac ležaja (2115).
4 Rastavite unutarnji uskočnik (2305) i uklonite prsten za prilagođavanje (2330).
5 Upotrijebite plastični čekić i lupkajte rotorsku stranu vratila s ležajevima kako biste 

ga uklonili sa stražnje strane nosača ležaja.
6 Upotrijebite odgovarajući izvlakač za uklanjanje ležajeva iz vratila sisaljke.
7 Uklonite Nilos prsten (2310).
8 Uklonite Nilos prsten (2315) i prsten za prilagođavanje (2335) iz otvora za ležaj.

7.8.11 Sastavljanje ležajeva 150-290b i 150-290
1 Postavite Nilos prsten (2310) nad vratilo sisaljke (2200) sa strane rotora.
2 Pažljivo postavite unaprijed zagrijani ležaj (2250) na vratilo sisaljke na strani 

rotora, s najvećim dijelom unutarnjeg prstena okrenutim prema vanjskom 
uskočniku, te ga čvrsto gurnite prema ramenu vratila. Pustite da se ležaj ohladi! 
Nilos prsten (2310) sada je učvršćen između ležaja i ramena vratila.

3 Pažljivo postavite unaprijed zagrijani ležaj (2260) na vratilo sisaljke na pogonskoj 
strani te ga čvrsto gurnite prema vanjskom uskočniku. Pustite da se ležaj ohladi!

4 Lagano povucite gumeni prsten u stranu i nanesite malu količinu maziva na obje 
strane ležaja s kosim dodirom (2250). Pogurajte prsten za zatvaranje nazad u 
ispravan položaj.

5 Postavite prsten za prilagođavanje (2335) u otvor za ležaj na strani rotora.
6 Postavite Nilos prsten (2315).
7 Pogurajte vratilo s oba ležaja kroz otvor za ležaj sa stražnje strane držača ležaja 

sve dok ležaj na strani rotora ne dotakne mjesto ležaja. Prsten za prilagođavanje, 
ako je prisutan, i Nilos prsten, sada su učvršćeni između ležaja i mjesta ležaja.

8 Postavite prsten za prilagođavanje (2330) i pričvrstite unutarnji uskočnik (2305).
9 Postavite poklopac ležaja (2115) na pogonskoj strani pomoću imbus vijaka 

(2815).
10 Postavite brtvu s brtvenim rubom (2180) na strani rotora.
11 Postavite brtvu vratila i rotor, pogledajte odjelj. 7.7.3 „Sastavljanje mehaničke 

brtve MG12” i odjelj. 7.6.6 „Sastavljanje rotora, ostali nosači ležaja”.
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FreFlow
7.9 FRES

7.9.1 Sastavljanje elektromotora

 ! Elektromotor mora imati fiksni ležaj.

1 Provjerite da aksijalni razmak vratila motora ne prelazi 0,3 mm.
2 Postavite motor u vertikalan položaj, poduprite vratilo na strani ventilatora tako da 

bude gurnuto na stranu prirubnice motora, a aksijalni razmak apsorbiran.
3 Za motore do IEC 112 (uključujući i njega), uklonite klin iz kraja vratila
4 Gurnite rukavac vratila (2200) preko kraja vratila.
5 Pričvrstite 2 stezna zavrtnja (2280) u čvor ispod vratila koristeći Loctite 243 sve 

dok se ne budu nalazili unutar utora za klin, ali nemojte ih zatezati. Za motore od 
IEC 112 naviše pričvrstite samo jedan stezni zavrtanj na strani kućišta 
sisaljke

6 Postavite lanternu za montažu (0250) na motor pomoću vijaka (0850) i matica
(0900).

7.9.2 Prilagođavanje rotora
1 Pričvrstite srednji poklopac (0110), mehaničku brtvu (1220) i rotor (0120).
2 Prilagodite rotor na veličinu A između stražnje strane rotora i srednjeg poklopca. 

Pogledajte sl. 17 i Tabl. 6 u nastavku. Preporučuje se upotreba 2 kalibrirana 
ravnala.

3 Precizno pogurajte ravnala prema rotoru i zategnite stezne zavrtnje (2280).
4 Za motore iznad IEC 112, označite mjesto za bušenje na vratilu motora u 

slobodnu šupljinu rukavca vratila, učvrstite drugi stezni zavrtanj pomoću sredstva 
Loctite 243. Dobro zategnite stezne zavrtnje.

Tabl. 6:

Nosač ležaja A +/- 0,05
1 6
2 10
3 16,75

Sl. 17: Prilagođavanje rotora FRES.
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7.10 FREF

7.10.1 Sastavljanje elektromotora
1 Postavite elektromotor okomito, s vratilom okrenutim prema gore.
2 Postavite lanternu za montažu (0250) na motor pomoću vijaka (0850) i matica 

(0900).

7.11 FREM

7.11.1 Sastavljanje motora s unutarnjim sagorijevanjem
1 Provjerite da aksijalni razmak vratila motora ne prelazi 0,3 mm.
2 Postavite motor s unutarnjim sagorijevanjem okomito, s vratilom okrenutim prema 

gore.
3 Nanesite malo sredstva Loctite 648 na kraj vratila motora. Nikad ne 

upotrebljavajte brzosušeći Loctite!
4 Gurnite rukavac vratila (2200) preko vratila motora. Provjerite da rupa za stezni 

zavrtanj odgovara utoru za klin na vratilu motora.
5 Pričvrstite stezni zavrtanj (2280) pomoću sredstva Loctite 243, ali ga nemojte 

zategnuti.
6 Postavite lanternu za montažu (0250) na motor pomoću vijaka (0850) i matica 

(0900).

7.11.2 Prilagođavanje rotora
1 Pričvrstite srednji poklopac (0110), mehaničku brtvu (1220) i rotor (0120).
2 Prilagodite rotor na veličinu A između stražnje strane rotora i srednjeg poklopca. 

Pogledajte sl. 18 i Tabl. 7 u nastavku. Preporučuje se upotreba 2 kalibrirana 
ravnala.

3 Precizno pogurajte ravnala prema rotoru i zategnite stezni zavrtanj (2280).

Tabl. 7:

Nosač ležaja A +/- 0,05
1 6
2 10

Sl. 18: Prilagođavanje rotora FREM.
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FreFlow
8 Dimenzije

8.1 FRE – skupine ležajeva 1, 2 i 3

Sl. 19: FRE – skupine ležajeva 1, 2 i 3.
Dimenzije 49



50

FRE
32-110 R
32-150 R
40-110 R
40-170 R
50-125b R
50-125 R
50-205
65-135b 
65-135
65-155
65-230
80-140
80-170

100-225b
100-225

FRE
32-110 3
32-150 3
40-110 3
40-170 4
50-125b 4
50-125 4
50-205 4
65-135b 4
65-135 4
65-155 4
65-230 5
80-140 4
80-170 5

100-225b 6
100-225 6
(*) R6 : aa=50 mm
aa ≥ 50 : ISO 7005 PN 16 priključaka

aa ac ae ai ak da db ea eb ec ed md mg
p 1¼ - - - - 256 80 40 5 18 16 236 35
p 1¼ - - - - 297 100 50 8 27 24 235 45
p 1½ - - - - 261 80 40 5 18 16 244 35
p 1½ - - - - 380 160 60 8 31 28 314 80
p 2(*) 100 125 4 M16 311 100 50 8 27 24 280 45
p 2(*) 100 125 4 M16 311 100 50 8 27 24 280 45
Rp 2 100 125 4 M16 394 160 60 8 31 28 318 80
65 120 145 4 M16 318 112 50 8 27 24 268 50
65 120 145 4 M16 318 112 50 8 27 24 268 50
65 120 145 4 M16 318 132 50 8 27 24 308 50
65 120 145 4 M16 400 160 60 8 31 28 368 80
80 135 160 8 M16 337 132 50 8 27 24 312 50
80 135 160 8 M16 416 160 60 8 31 28 368 80

100 155 180 8 M16 457 200 60 8 31 28 452 100
100 155 180 8 M16 457 200 60 8 31 28 452 100

tb va vb vc vd ve vf vg vj zb zc zd ze [kg]
21 100 165 228 12 50 10 38 54 73 248 270 185 20
62 91 190 240 12 40 12 36 75 73 289 300 205 30
31 100 165 228 12 50 10 38 54 78 253 275 190 22
48 111 222 292 14 50 15 46 91 78 370 394 285 60
03 110 190 260 14 60 12 38 63 100 303 330 220 40
03 110 190 260 14 60 12 38 63 100 303 330 220 40
89 122 230 310 14 60 15 51 92 105 384 440 300 80
17 116 190 260 14 60 12 41 75 107 310 365 252 45
17 116 190 260 14 60 12 41 75 107 310 365 252 45
17 112 212 292 14 70 12 27 83 107 310 395 282 52
05 128 250 356 14 60 15 53 108 115 390 475 325 90
55 136 212 292 14 80 12 41 79 126 329 410 282 62
33 143 250 360 14 80 15 48 115 127 406 470 340 100
03 171 315 440 14 100 15 51 125 156 447 595 430 145
03 171 315 440 14 100 15 51 125 156 447 595 430 145
Dimenzije FRE/HR (2502) 9.7



FRE/HR (2502) 9.7

FreFlow

FRE
80-210
100-250 1

150-290b 1
150-290 1

FRE
80-210 5
100-250 6

150-290b 7
150-290 7
8.2 FRE – skupina ležajeva 4

ISO 7005 PN 16 priključaka

Sl. 20: FRE – skupina ležajeva 4

aa ac ae ai ak da db ea eb ec ed md mg
80 138 160 8 M16 424 220 50 8 27 24 458 90
00 158 180 8 M16 524 280 80 10 35 32 520 110
50 212 240 8 M20 615 250 110 12 45 42 520 120
50 212 240 8 M20 615 250 110 12 45 42 520 120

tb va vb vc vd ve vf vj zb zc zd ze [kg]
15 160 320 400 18 120 16 80 130 385 620 480 130
40 160 315 400 18 120 18 80 145 495 730 590 150

68,5 200 400 490 22 150 22 95 185,5 583 715 540 270
68,5 200 400 490 22 150 22 95 185,5 583 715 540 270
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FRE aa
32-110 32
32-150 32
40-110 40
40-170 40

FRE tb
32-110 35
32-150 39
40-110 36
40-170 48
8.3 FRE s ISO 7005 PN20 priključcima

Sl. 21: FRE s ISO 7005 PN20 priključcima.

ac ae ag ai ak am da db ea eb ec ed md mg
63,5 88,9 117,5 4 16 20,6 256 80 40 5 18 16 236 35
63,5 88,9 117,5 4 16 20,6 297 100 50 8 27 24 235 45
73 98,4 127 4 16 22,2 261 80 40 5 18 16 244 35
73 98,4 127 4 16 22,2 380 160 60 8 31 28 314 80

va vb vc vd ve vf vg vj zb zc zd ze [kg]
6 100 165 228 12 50 10 38 54 108 248 305 185 23
7 91 190 240 12 40 12 36 75 108 289 335 205 33
6 100 165 228 12 50 10 38 54 113 253 310 190 26
3 111 222 292 14 50 15 46 91 113 370 429 285 64
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FreFlow

FRE
50-125b
50-125
50-205

65-135b
65-135
65-155
65-230

100-225b 1
100-225 1

FRE
50-125b 4
50-125 4
50-205 4
65-135b 4
65-135 4
65-155 4
65-230 5

100-225b 6
100-225 6
(*) ae = prema PN20 + 0,2 mm

Sl. 22: FRE s ISO 7005 PN20 priključcima.

aa ac ae ai ak da db ea eb ec ed md mg
50 100 120,7(*) 4 M16 311 100 50 8 27 24 280 45
50 100 120,7(*) 4 M16 311 100 50 8 27 24 280 45
50 100 120,7(*) 4 M16 394 160 60 8 31 28 318 80
65 120 139,7(*) 4 M16 318 112 50 8 27 24 268 50
65 120 139,7(*) 4 M16 318 112 50 8 27 24 268 50
65 120 139,7(*) 4 M16 318 132 50 8 27 24 308 50
65 120 139,7(*) 4 M16 400 160 60 8 31 28 368 80
00 160 190,5 8 M16 457 200 60 8 31 28 452 100
00 160 190,5 8 M16 457 200 60 8 31 28 452 100

tb va vb vc vd ve vf vg vj zb zc zd ze [kg]
03 110 190 260 14 60 12 38 63 100 303 330 220 40
03 110 190 260 14 60 12 38 63 100 303 330 220 40
89 122 230 310 14 60 15 51 92 105 384 440 300 80
17 116 190 260 14 60 12 41 75 107 310 365 252 45
17 116 190 260 14 60 12 41 75 107 310 365 252 45
17 112 212 292 14 70 12 27 83 107 310 395 282 52
05 128 250 356 14 60 15 53 108 115 390 475 325 90
03 171 315 440 14 100 15 51 125 156 447 595 430 145
03 171 315 440 14 100 15 51 125 156 447 595 430 145
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FRE
80-140
80-170

FRE
80-140 4
80-170 5
Sl. 23: FRE s ISO 7005 PN20 priključcima.

aa ac ae ag ai ak am da db ea eb ec ed md mg
80 135 152,5 192 4 M16 40 337 132 50 8 27 24 312 50
80 135 152,5 192 4 M16 40 416 160 60 8 31 28 368 80

tb va vb vc vd ve vf vg vj zb zc zd ze [kg]
95 136 212 292 14 80 12 41 79 166 329 450 282 70
73 143 250 360 14 80 15 48 115 167 406 510 340 108
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FreFlow

FRE aa

32-110 Rp 1

32-150 Rp 1

40-110 Rp 1

40-170 Rp 1

ploča postolj
2
3

8.4 FRE – usisna jedinica A6

(*) duljina motora utemeljena na normi DIN 42673 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora
Dimenzije ploče postolja [mm]

Sl. 24: FRE – usisna jedinica A6.

IEC motor

71 80 90
S

90
L

100
L

112
M

132
S

132
M

zb zc zh sv(*) 254 296 336 345 402 432 486 520

¼ 73 248 85

sb 115
sp 17
sq 220
X 2

¼ 73 289 95

sb 135 135 135 135 135 147
sp 17 17 17 17 17 17
sq 240 240 240 240 240 252
X 2 2 2 2 2 2

½ 78 253 85

sb 115 115 125 125
sp 17 17 17 17
sq 225 225 235 235
X 2 2 2 2

½ 78 370 109

sb 205 205 205 205 205 205
sp 19 19 19 19 19 19
sq 330 330 330 330 330 330
X 3 3 3 3 3 3

a br. X fa fb fc fd fe ff fg fh B
15 5 340 384 90 450 630 35 275
19 6 385 433 120 560 800 45 305
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FRE a

50-125b Rp

50-125 Rp

50-205 R

ploča postol
2
3
4

(*) duljina motora utemeljena na normi DIN 42673 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora
(**) R6 : aa=50 mm

Dimenzije ploče postolja [mm]

Sl. 25: FRE – usisna jedinica A6.

IEC motor

71 80 90
S

90
L

100
L

112
M

132
S

132
M

160
M

a ac ae ai ak zb zc zh sv(*) 254 296 336 345 402 432 486 520 652

2(**) 100 125 4 M16 100 303 110

sb 135 135 135
sp 17 17 17
sq 255 255 255
X 2 2 2

2(**) 100 125 4 M16 100 303 110

sb 135 135 135 135 157
sp 17 17 17 17 17
sq 255 255 255 255 277
X 2 2 2 2 3

p2 100 125 4 M16 105 384 140

sb 216 216 216
sp 19 19 19
sq 356 356 356
X 4 4 4

ja br. X fa fb fc fd fe ff fg fh B
15 5 340 384 90 450 630 35 275
19 6 385 433 120 560 800 45 305
19 6 425 473 135 630 900 56 345
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FreFlow

FRE aa

65-135b 65

65-135 65

65-155 65

65-230 65

ploča postol
2
3
6

(*) duljina motora utemeljena na normi DIN 42673 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora
ISO 7005 PN 16 priključaka
Dimenzije ploče postolja [mm]

Sl. 26: FRE – usisna jedinica A6.

IEC motor

80 90
S

90
L

100
L

112
M

132
S

132
M

160
M

160
L

ac ae ai ak zb zc zh sv(*) 296 336 345 402 432 486 520 652 672

120 145 4 M16 107 310 113

sb 147 157 157 177
sp 17 17 17 17
sq 287 297 297 317
X 2 3 3 3

120 145 4 M16 107 310 113

sb 147 157 177
sp 17 17 17
sq 287 297 317
X 2 3 3

120 145 4 M16 107 310 113

sb 177 177 177 177
sp 17 17 17 17
sq 327 327 327 327
X 3 3 3 3

120 145 4 M16 115 390 150

sb 223 223 223
sp 19 19 19
sq 388 388 388
X 6 6 6

ja br. X fa fb fc fd fe ff fg fh B
15 5 340 384 90 450 630 35 275
19 6 385 433 120 560 800 45 305
19 8 475 525 145 710 1000 63 385
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FRE a

80-140 8

80-170 8

100-225b 10

100-225 10

ploča postol
3
6
7

(*) duljina motora utemeljena na normi DIN 42673 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora
ISO 7005 PN 16 priključaka
Dimenzije ploče postolja [mm]

Sl. 27: FRE – usisna jedinica A6.

IEC motor

80 90
S

90
L

100
L

112
M

132
S

132
M

160
M

a ac ae ai ak zb zc zh sv(*) 269 336 345 402 432 486 520 652

0 135 160 8 M16 126 329 128

sb
sp
sq
X

177 177 177 177
17 17 17 17
327 327 327 327

3 3 3 3

0 135 160 8 M16 127 406 130

sb 223 223 223 223 223
sp 19 19 19 19 19
sq 403 403 403 403 403
X 6 6 6 6 6

0 155 180 8 M16 156 447 165

sb 290 290 290
sp 19 19 19
sq 520 520 520
X 7 7 7

0 155 180 8 M16 156 447 165

sb 290 290 290 290
sp 19 19 19 19
sq 520 520 520 520
X 7 7 7 7

ja br. X fa fb fc fd fe ff fg fh B
19 6 385 433 120 560 800 45 305
19 8 475 525 145 710 1000 63 385
24 10 610 678 175 900 1250 90 500
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FreFlow

FRE a

80-210 8

100-250 1

150-290b 1

150-290 1

ploča postol
5
6
7

(*) duljina motora utemeljena na normi DIN 42673 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora
ISO 7005 PN 16 priključaka
Dimenzije ploče postolja [mm]

Sl. 28: FRE – usisna jedinica A6.

IEC motor
112
M

132
S

132
M

160
M

180
M

200
L

a ac ae ai ak zb zc zh sv(*) 432 486 520 652 712 790

0 138 160 8 M16 130 385 140

sb 300 300
sp 48 48
sq 560 560
X 5 5

00 158 180 8 M16 145 495 140

sb 360 360
sp 38 38
sq 670 670
X 5 5

50 212 240 8 M20 185 583 175

sb 340 340
sp 41 41
sq 630 630
X 7 7

50 212 240 8 M20 185 583 175

sb 340 340
sp 41 41
sq 630 630
X 7 7

ja br. X fa fb fc fd fe ff fg fh B
24 10 535 595 175 900 1250 80 425
19 8 475 525 145 710 1000 63 385
24 10 610 678 175 900 1250 90 500
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FRE aa

32-110 32

32-150 32

40-110 40

40-170 40

ploča postol
2
3

8.5 FRE – usisna jedinica A6, s ISO 7005 PN20 priključcima

(*) duljina motora utemeljena na normi DIN 42673 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora
Dimenzije ploče postolja [mm]

Sl. 29: FRE – usisna jedinica A6, s ISO 7005 PN20 priključcima.

IEC motor

71 80 90
S

90
L

100
L

112
M

132
S

132
M

ac ae ag ai ak am zb zc zh sv(*) 254 296 336 345 402 432 486 520

63,5 88,9 117,5 4 16 20,6 108 248 120

sb 115
sp 17
sq 220
X 2

63,5 88,9 117,5 4 16 20,6 108 289 130

sb 135 135 135 135 135 147
sp 17 17 17 17 17 17
sq 240 240 240 240 240 252
X 2 2 2 2 2 2

73 98,4 127 4 16 22,2 113 253 120

sb 115 115 125 125
sp 17 17 17 17
sq 225 225 235 235
X 2 2 2 2

73 98,4 127 4 16 22,2 113 370 144

sb 205 205 205 205 205 205
sp 19 19 19 19 19 19
sq 330 330 330 330 330 330
X 3 3 3 3 3 3

ja br. X fa fb fc fd fe ff fg fh B
15 5 340 384 90 450 630 35 275
19 6 385 433 120 560 800 45 305
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FreFlow

FRE aa

50-125b 50

50-125 50

50-205 50

ploča postol
2
3
4

(*) ae = prema PN20 + 0,2 mm
(**) duljina motora utemeljena na normi DIN 42673 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora

Dimenzije ploče postolja [mm]

Sl. 30: FRE – usisna jedinica A6, s ISO 7005 PN20 priključcima.

IEC motor

71 80 90
S

90
L

100
L

112
M

132
S

132
M

160
M

ac ae (*) ai ak zb zc zh sv (**) 254 296 336 345 402 432 486 520 652

100 120,7 4 M16 100 303 110

sb 135 135 135
sp 17 17 17
sq 255 255 255
X 2 2 2

100 120,7 4 M16 100 303 110

sb 135 135 135 135 157
sp 17 17 17 17 17
sq 255 255 255 255 277
X 2 2 2 2 3

100 120,7 4 M16 105 384 140

sb 216 216 216
sp 19 19 19
sq 356 356 356
X 4 4 4

ja br. X fa fb fc fd fe ff fg fh B
15 5 340 384 90 450 630 35 275
19 6 385 433 120 560 800 45 305
19 6 425 473 135 630 900 56 345
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FRE aa

65-135b 65

65-135 65

65-155 65

65-230 65

ploča postol
2
3
6

(*) ae = prema PN20 + 0,2 mm
(**) duljina motora utemeljena na normi DIN 42673 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora
Dimenzije ploče postolja [mm]

Sl. 31: FRE – usisna jedinica A6, s ISO 7005 PN20 priključcima.

IEC motor

80 90
S

90
L

100
L

112
M

132
S

132
M

160
M

160
L

ac ae (*) ai ak zb zc zh sv (**) 296 336 345 402 432 486 520 652 672

120 139,7 4 M16 107 310 113

sb 147 157 157 177
sp 17 17 17 17
sq 287 297 297 317
X 2 3 3 3

120 139,7 4 M16 107 310 113

sb 147 157 177
sp 17 17 17
sq 287 297 317
X 2 3 3

120 139,7 4 M16 107 310 113

sb 177 177 177 177
sp 170 17 17 17
sq 327 327 327 327
X 3 3 3 3

120 139,7 4 M16 115 390 150

sb 223 223 223
sp 19 19 19
sq 388 388 388
X 6 6 6

ja br. X fa fb fc fd fe ff fg fh B
15 5 340 384 90 450 630 35 275
19 6 385 433 120 560 800 45 305
19 8 475 525 145 710 1000 63 385
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FreFlow

FRE aa

80-140 80

80-170 80

ploča postol
3
6

(*) duljina motora utemeljena na normi DIN 42673 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora

Dimenzije ploče postolja [mm]

Sl. 32: FRE – usisna jedinica A6, s ISO 7005 PN20 priključcima.

IEC motor

80 90
S

90
L

100
L

112
M

132
S

132
M

160
M

ac ae ag ai ak am zb zc zh sv(*) 296 336 345 402 432 486 520 652

135 152,5 192 4 M16 40 168 329 170

sb 177 177 177 177
sp 17 17 17 17
sq 327 327 327 327
X 3 3 3 3

135 152,5 192 4 M16 40 169 406 172

sb 223 223 223 223 223
sp 19 19 19 19 19
sq 403 403 403 403 403
X 6 6 6 6 6

ja br. X fa fb fc fd fe ff fg fh B
19 6 385 433 120 560 800 45 305
19 8 475 525 145 710 1000 63 385
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FRE a

100-225b 10

100-225 10

ploča postol
7

(*) duljina motora utemeljena na normi DIN 42673 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora

Dimenzije ploče postolja [mm]

Sl. 33: FRE – usisna jedinica A6, s ISO 7005 PN20 priključcima.

IEC motor

80 90
S

90
L

100
L

112
M

132
S

132
M

160
M

a ac ae ai ak zb zc zh sv(*) 296 336 345 402 432 486 520 652

0 160 190,5 8 M16 156 447 165

sb    290 290 290
sp 19 19 19
sq 520 520 520
X 7 7 7

0 160 190,5 8 M16 156 447 165

sb   290 290 290 290
sp 19 19 19 19
sq 520 520 520 520
X 7 7 7 7

ja br. X fa fb fc fd fe ff fg fh B
24 10 610 678 175 900 1250 90 500
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FreFlow

FRES
32-110

32-150

40-110

40-170

50-125b

50-125

50-205

65-135b 

65-135

65-155

zd
ze

ai x ak
8.6 FRES

Sl. 34: FRES.

IEC motor aa ac ae ai ak db dc md sk ta(**)
80-F165 Rp 1¼ - - - - 110 - 236 173 532

90S-F165

Rp 1¼ - - - - 130 - 235
200

581
90L-F165 605

100L-F215
212

651
112M-F215 677

80-F165 Rp 1½ - - - - 110 - 244 178 542
100L-F215

Rp 1½ - - - -
190 -

314
236

680
112M-F215 706
132S-F265

180 132 264
792

132M-F265 830
90S-F165

Rp 2 (*) 100 125 4 M16 130 - 280
214

622
90L-F165 646

100L-F215
226

692
112M-F215 718
90S-F165

Rp 2 (*) 100 125 4 M16 130 - 280
214

622
90L-F165 646

100L-F215
226

692
112M-F215 718
160M-F300

Rp 2 100 125 4 M16 180 160 318 311
964

160L-F300 1008
100L-F215

65 120 145 4 M16
142 -

268
235

708
112M-F215 734
132S-F265

132 132 261
818

132M-F265 856
100L-F215

65 120 145 4 M16
142 -

268
235

708
112M-F215 734
132S-F265

132 132 261
818

132M-F265 856
90S-F165

65 120 145 4 M16
162

308
221

636
90L-F165 660

132S-F265
152 132 259

816
132M-F265 854

vazf
vg

ta
zb

aa
ac
ae

md
vb

ai x ak

aa ac ae

db

ve
4 x vd

sk

vf

vp vr

vn
vm

vo

vt

dc
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65-230

80-140

80-170

100-225b

100-225

FRES
aa ≥ 50 : ISO 7005 PN 16 priključaka
(*) R6 : aa = 50
(**) duljina motora utemeljena na normi DIN 42677 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora

160M-F300
65 120 145 4 M16 180 160 368 319

982
160L-F300 1026
90S-F165

80 135 160 8 M16
162

312

240
674

90L-F165 698
100L-F215

252
744

112M-F215 770
132S-F265

152 132 278
854

132M-F265 892
160M-F300

80 135 160 8 M16 180 160 370 334
1009

160L-F300 1053
100L-F215

100 155 180 8 M16 220
-

452
308

830
112M-F215 856
132S-F265

132 336
942

132M-F265 980
100L-F215

100 155 180 8 M16 220
-

452
308

830
112M-F215 856
132S-F265

132 336
942

132M-F265 980

IEC motor aa ac ae ai ak db dc md sk ta(**)
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FreFlow

FRES
32-110

32-150

40-110

40-170

50-125b

50-125

50-205

65-135b 

65-135

zd
ze

ai x ak
Sl. 35: FRES.

IEC motor va vb vd ve vf vg vm(1) vn vp vr(1) vs vt(1) zb zd ze zf [kg]
80-F165 200 165 12 170 30 15 - - - - - - 73 300 215 22 40

90S-F165
225

190 12
195

30 15 - - - - - - 73 330 235 22

55
90L-F165 60

100L-F215
275 245

75
112M-F215 85

80-F165 200 165 12 170 30 15 - - - - - - 78 305 220 22 40
100L-F215

275
222

12 245 30 15 - - - - - -
78

424 315 22
100

112M-F215 110
132S-F265

330 14 200 20 20 224 178 216 270 12 89 414 305 25
145

132M-F265 155
90S-F165

225
190 12

195
30 15 - - - - - - 100 360 250 35

65
90L-F165 70

100L-F215
275 245

90
112M-F215 95
90S-F165

225
190 12

195
30 15 - - - - - - 100 360 250 35

65
90L-F165 70

100L-F215
275 245

90
112M-F215 95
160M-F300

440 230 14 200 20 20
210

254 314 14,5 108 105 460 320 35
220

160L-F300 254 230
100L-F215

275
190

12 245 30 15 - - - - - -
107

395 282
35

80
112M-F215 90
132S-F265

310 14 200 20 20 220
140

216 270 12 89 405 292
140

132M-F265 178 150
100L-F215

275
190

12 245 30 15 - - - - - -
107

395 282
80

112M-F215
35

90
132S-F265

310 14 200 20 20 220
140

216 270 12 89 405 292
140

132M-F265 178 150

vazf
vg

ta
zb

aa
ac
ae

md
vb

ai x ak

aa ac ae

db

ve
4 x vd

sk

vf

vp vr

vn
vm

vo

vt

dc
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65-155

65-230

80-140

80-170

100-225b

100-225

FRES
(1) podnožje motora utemeljeno na standardnom motoru može biti drukčije zbog 
primijenjenog modela motora.

90S-F165
275

212
12 245 30 15 - - - - - -

107
425 312

35

75
90L-F165 80

132S-F265
330 14 200 20 20

186 140
216 270 12 89 415 302

145
132M-F265 224 178 155
160M-F300

480 250 14 250 20 30 304
210

254 314 14,5 108 115 495 345 8
225

160L-F300 254 235
90S-F165

275
212

12 245 30 15 - - - - - -
126

440 312 35

90
90L-F165 95

100L-F215 110
112M-F215 120
132S-F265

500 14 250 20 30 224 178 216 270 12 89 430 302 29
150

132M-F265 160
160M-F300

500 250 14 250 20 30 260
210

254 314 14,5 108 127 490 360 35
230

160L-F300 254 240
100L-F215

500 315 14 320 20 30
- - - - - -

156 615 450 37

180
112M-F215 190
132S-F265

220
140

216 266 12 89
240

132M-F265 178 250
100L-F215

500 315 14 320 20 30
- - - - - -

156 615 450

180
112M-F215 190
132S-F265

220
140

216 270 12 89 37
240

132M-F265 178 250

IEC motor va vb vd ve vf vg vm(1) vn vp vr(1) vs vt(1) zb zd ze zf [kg]
Dimenzije FRE/HR (2502) 9.7



FRE/HR (2502) 9.7

FreFlow

FRES IE
32-110 8

32-150

9
9
1
11

40-110 8

40-170

1
11
13
13

FRES IE
32-110

32-150

9
9
1
11

40-110

40-170

1
11
1
1

zd

m
v

ze

ai x ak

am
8.7 FRES s ISO 7005 PN20 priključcima

(*) duljina motora utemeljena na normi DIN 42677 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora

(1) podnožje motora utemeljeno na standardnom motoru može biti drukčije zbog 
primijenjenog modela motora.

Sl. 36: FRES s ISO 7005 PN20 priključcima.

C motor aa ac ae ag ai ak am db dc md sk ta(*)
0-F165 32 63,5 88,9 117,5 4 M16 20,6 110 - 236 173 567

0S-F165

32 63,5 88,9 117,5 4 M16 20,6 130

-

235
200 616

0L-F165 - 640
00L-F215 - 212 686
2M-F215 - 712
0-F165 40 73 98,4 127 4 M16 22,2 110 - 244 178 577

00L-F215

40 73 98,4 127 4 M16 22,2
190 -

314
236 715

2M-F215 - 741
2S-F265 180 132 264 827
2M-F265 865

C motor va vb vd ve vf vg vm(1) vn vp vr(1) vs vt(1) zb zd ze zf [kg]
80-F165 200 165 12 170 30 15 - - - -- - - 108 335 215 22 50
0S-F165 225

190 12
195

30 15 - - - - - - 108 365 235 22

65
0L-F165 70
00L-F215 275 245 85
2M-F215 95

80-F165 200 165 12 170 30 15 - - - - - - 113 340 220 22 50
00L-F215 275

222
12 245 30 15 - - - - - -

113
459 315 22 110

2M-F215 120
32S-F265 330 14 200 20 20 220 140 216 266 12 89 449 305 25 155
32M-F265 178 165

vazf
vg

ta
zb

aa
ac
ae

d
b

ai x ak

aa ac ae

db

ve
4 x vd

ag

ag

sk

vf

am

vp vr

vn
vm

vo

vt

dc
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FRES

50-125b

50-125

50-205

65-135b 

65-135

65-155

65-230

100-225b

100-225

zd
ze

ai x ak
(*) ae = prema PN20 + 0,2 mm
(**) duljina motora utemeljena na normi DIN 42677 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora

Sl. 37: FRES s ISO 7005 PN20 priključcima.

IEC motor aa ac ae ai ak db dc md sk ta (**)
90S-F165

50 100 120,7 (*) 4 M16 130 - 280 214

622
90L-F165 646

100L-F215 692
112M-F215 718
90S-F165

50 100 120,7 (*) 4 M16 130 - 280
214 622

90L-F165 646
100L-F215 226 692
112M-F215 718
160M-F300 50 100 120,7 (*) 4 M16 180 160 318 311 964160L-F300
100L-F215

65 120 139,7 (*) 4 M16
142 -

268
235 708

112M-F215 734
132S-F265 152 132 261 818
132M-F265 856
100L-F215

65 120 139,7 (*) 4 M16
142 -

268
235 708

112M-F215 734
132S-F265 152 132 261 818
132M-F265 856
90S-F165

65 120 139,7 (*) 4 M16
142 -

308
221 636

90L-F165 660
132S-F265 152 132 259 816
132M-F265 854
160M-F300 65 120 139,7 (*) 4 M16 180 160 368 319 1026160L-F300
100L-F215

100 155 190,5 8 M16 220
-

452
308 830

112M-F215 856
132S-F265 132 336 942
132M-F265 980
100L-F215

100 155 190,5 8 M16 220 132 452
308 830

112M-F215 856
132S-F265 336 942
132M-F265 980

vazf
vg

ta
zb

aa
ac
ae

md
vb

ai x ak

aa ac ae

db

ve
4 x vd

sk

vf

vp vr

vn
vm

vo

vt

dc
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FreFlow

FRES

50-125b

50-125

50-205

65-135b 

65-135

65-155

65-230

100-225b

100-225

zd
ze

ai x ak
(1) podnožje motora utemeljeno na standardnom motoru može biti drukčije zbog 
primijenjenog modela motora.

Sl. 38: FRES s ISO 7005 PN20 priključcima.

IEC motor va vb vd ve vf vg vm(1) vn vp vr(1) vs vt(1) zb zd ze zf [kg]
90S-F165 225

190 12
195

30 15 - - - - - - 100 360 250 35

65
90L-F165 70
100L-F215 275 245 90
112M-F215 95
90S-F165 225

190 12
195

30 15 - - - - - - 100 360 250 35

65
90L-F165 70
100L-F215 275 245 90
112M-F215 95
160M-F300 440 230 14 200 20 20 300 210 254 320 14,5 108 105 460 320 35 220
160L-F300 254 230
100L-F215 275

190
12 245 30 15 - - - - - -

107
395 282

35

80
112M-F215 90
132S-F265 310 14 200 20 20 220 140 216 266 12 89 385 272 140
132M-F265 178 150
100L-F215 275

190
12 245 30 15 - - - - - -

107
395 282

35

80
112M-F215 90
132S-F265 310 14 200 20 20 220 140 216 266 12 89 405 292 140
132M-F265 178 150
90S-F165 275

212
12 245 30 15 - - - - - -

107
425 312

35

75
90L-F165 80

132S-F265 330 14 200 20 20 220 140 216 266 12 89 415 302 145
132M-F265 178 155
160M-F300 480 250 14 250 20 30 300 210 254 320 14,5 108 115 495 345 40 225
160L-F300 254 235
100L-F215

500 315 14 320 20 30
- - - - - -

156 615 450 37

180
112M-F215 190
132S-F265 220 140 216 266 12 89 240
132M-F265 178 250
100L-F215

500 315 14 320 20 30
- - - - - -

156 615 450 37

180
112M-F215 190
132S-F265 220 140 216 266 12 89 240
132M-F265 178 250

vazf
vg

ta
zb

aa
ac
ae

md
vb

ai x ak

aa ac ae

db

ve
4 x vd

sk

vf

vp vr

vn
vm

vo

vt

dc
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FRES IE

80-140

9
9
1
11
13
13

80-170
16
1

FRES IE

80-140

9
9
1
11
13
13

80-170
16
1

zd

m

ze

am

ai x ak
(**) duljina motora utemeljena na normi DIN 42677 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora

(1) podnožje motora utemeljeno na standardnom motoru može biti drukčije zbog 
primijenjenog modela motora.

Sl. 39: FRES s ISO 7005 PN20 priključcima.

C motor aa ac ae ag ai ak am db dc md sk ta (*)
0S-F165

80 135 152,5 192 4 M16 40
162 -

312

240
716

0L-F165 740
00L-F215

252
786

2M-F215 812
2S-F265

152 132 278
896

2M-F265 934
0M-F300

80 135 152,5 192 4 M16 40 180 160 370 334
1051

60L-F300 1095

C motor va vb vd ve vf vg vm(1) vn vp vr(1) vs vt(1) zb zd ze zf [kg]
0S-F165

275
212

12 245 30 15 - - - - - -
168

482 312 35

100
0S-F165 105
00L-F215 120
2M-F215 130
2S-F265

500 14 250 20 30 220 178 216 266 12 89 472 302 29
160

2M-F265 170
0M-F300

500 250 14 250 20 30 300
210

254 320 14,5 108 169 532 360 35
240

60L-F300 254 250

vazf
vg

ta
zb

aa
ac
ae

d
vb

ai x ak

aa ac ae

db

ve
4 x vd

ag

ag

sk

vf

am

vp vr

vn
vm

vo

vt

dc
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FreFlow

ze

zd

td
8.8 FREM

aa ≥ 50 : ISO 7005 PN 16 priključaka

Sl. 40: FREM.

FREM motor aa ae ai ak ta tc td
32-150 1B20 Rp 1¼ - - - 557 373 431
40-110 1B20 Rp 1½ - - - 550 373 431

50-125b 1B20 Rp 2 125 4 M16 598 373 431
50-125 1B20 Rp 2 125 4 M16 598 373 431
65-135b 1B30 65 145 4 M16 670 378 462
65-135 1B30 65 145 4 M16 670 378 462
65-155 1B40 65 145 4 M16 687 425 517
80-140 1B30 80 160 8 M16 708 378 462

FREM motor vc vl vj vk zb ze zd
32-150 1B20 111 190 258 241 73 265 360
40-110 1B20 120 165 241 241 78 270 355

50-125b 1B20 160 190 250 241 100 280 390
50-125 1B20 160 190 250 241 100 280 390
65-135b 1B30 170 190 291 241 107 302 514
65-135 1B30 170 190 291 241 107 302 415
65-155 1B40 161 212 303 280 107 342 455
80-140 1B30 199 212 300 241 126 312 440

vl

vk

vc vj

zb

ta

aa ae

ai x ak

tc

aa

ae

ai
 x

 a
k
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ze

zd

d

Sl. 41: FREM.

FREM motor aa ae ai ak zb ze zd
32-150 1B20 Rp 1¼ - - - 73 300 395
40-110 1B20 Rp 1½ - - - 78 305 390

50-125b 1B20 Rp 2 125 4 M16 100 315 425
50-125 1B20 Rp 2 125 4 M16 100 315 425
65-135b 1B30 65 145 4 M16 107 337 450
65-135 1B30 65 145 4 M16 107 337 450
65-155 1B40 65 145 4 M16 107 377 490
80-140 1B30 80 160 8 M16 126 347 475

FREM motor a b c d e
32-150 1B20 820 500 125 560 50
40-110 1B20 820 500 125 560 50

50-125b 1B20 820 500 100 560 50
50-125 1B20 820 500 100 560 50
65-135b 1B30 820 500 50 560 50
65-135 1B30 820 500 50 560 50
65-155 1B40 820 500 50 560 50
80-140 1B30 820 500 50 560 50

zbaa ae

ai x ak

aa

ae

ai
 x

 a
k

b a

e

c
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FreFlow

FREF
32-110 80
32-150 90
40-110 80

50-125b 90
50-125 90
65-135b 100
65-135 100
65-155 112
80-140 100

FREF
32-110 80
32-150 90
40-110 80

50-125b 90
50-125 90
65-135b 100
65-135 100
65-155 112
80-140 100
8.9 FREF

aa ≥ 50 : ISO 7005 PN 16 priključaka
(*) duljina motora utemeljena na normi DIN 42677 može biti drukčija zbog 
primijenjenog modela motora

Sl. 42: FREF.

motor P [kW] aa ac ae ai ak db md sk ta (*)
 - F130 0,75 Rp 1¼ - - - - 80 236 126 485
L - F165 2,2 Rp 1¼ - - - - 100 235 138 543
 - F130 1,1 Rp 1½ - - - - 80 244 131 495

S - F165 1,5 Rp 2 100 125 4 M16 100 280 152 560
L - F165 2,2 Rp 2 100 125 4 M16 100 280 152 584
L - F215 3 65 120 145 4 M16 112 268 159 632
L - F215 4 65 120 145 4 M16 112 268 159 632
M - F215 5,5 65 120 145 4 M16 132 308 159 658
L - F215 4 80 135 160 8 M16 132 321 178 670

motor va vb vc vd ve vf vg vj zb zd ze [kg]
 - F130 95 165 228 12 50 10 33 54 73 270 185 31
L - F165 91 190 240 12 40 12 36 75 73 300 205 43
 - F130 110 165 228 12 50 10 38 54 78 275 190 32

S - F165 105 190 260 14 60 12 33 63 100 330 220 50
L - F165 105 190 260 14 60 12 33 63 100 330 220 50
L - F215 111 190 260 14 60 12 36 75 107 365 252 52
L - F215 111 190 260 14 60 12 36 75 107 365 252 62
M - F215 112 212 292 14 70 12 27 83 107 395 282 92
L - F215 136 212 292 14 80 12 41 79 126 410 282 76
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FreFlow
9 Dijelovi

9.1 Naručivanje dijelova

9.1.1 Narudžbenica
Za naručivanje dijelova možete upotrijebiti narudžbenicu priloženu uz ovaj priručnik.
Pri naručivanju dijelova navedite sljedeće podatke:
1 Svoju adresu.
2 Količinu, broj artikla i opis dijela.
3 Broj sisaljke. Broj sisaljke naveden je na oznaci na naslovnici ovog priručnika i 

na nazivnoj pločici sisaljke.
4 U slučaju drukčijeg napona elektromotora trebate navesti ispravan napon.

9.1.2 Preporučeni rezervni dijelovi
Dijelovi s oznakom * preporučeni su rezervni dijelovi.
SPXFLOW nudi potpune komplete rezervnih dijelova. Priručnik za komplet rezervnih 
dijelova dostupan je na web-mjestu tvrtke SPXFLOW
Dijelovi 77
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9.2 Sisaljka FRE - skupina ležaja 1

9.2.1 Crtež poprečnog presjeka FRE – skupina ležaja 1

Sl. 43: Crtež poprečnog presjeka FRE – skupina ležaja 1.

01
00

03
20

03
25

01
25

01
20

18
20

01
15

18
25

18
80

03
00

23
00

21
00

23
30

21
15

22
10

08
00

21
65

22
50

22
60

23
05

22
00

24
00

03
70

03
15

03
85

03
80
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FreFlow
9.2.2 Popis dijelova FRE – skupina ležaja 1

-- Materijal nije definiran
nehr. čel. = nehrđajući čelik

Artikl Količina Opis
Materijal

G1 G2 G6 B2 R6
0100 1 kućište sisaljke lijevano željezo bronca nehr. čel.
0115 2 upušteni vijak nehrđajući čelik
0120* 1 rotor lijevano željezo bronca nehr. čel. bronca nehr. čel.
0125* 1 rasporna ploča lijevano željezo nehr. čel. bronca nehr. čel.
0300* 1 brtva --
0315* 1 brtva --
0320 1 čep lijevano željezo nehrđajući čelik
0325* 1 brtveni prsten nije primjenjivo --
0370 1 poklopac za čišćenje lijevano željezo bronca nehr. čel.
0380 4 usadni vijak nehrđajući čelik
0385 4 matica nehrđajući čelik
0800 4 imbus vijak čelik nehr. čel.
1820* 1 imbus vijak nehrđajući čelik
1825* 1 podloška za oprugu nehrđajući čelik
1880* 1 razmačni prsten nehrđajući čelik
2100 1 nosač ležaja lijevano željezo
2115 1 poklopac ležaja čelik
2165 1 brtvena podloška čelik
2200* 1 vratilo sisaljke nehrđajući čelik
2210* 1 spojni klin čelik
2250* 1 kuglični ležaj čelik
2260* 1 kuglični ležaj čelik
2300* 1 unutrašnji uskočnik čelik
2305* 1 unutrašnji uskočnik čelik
2330 1 prsten za prilagođavanje čelik
2400 1 nazivna pločica nehrđajući čelik
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9.3 Sisaljka FRE – skupina ležaja 2

9.3.1 Crtež poprečnog presjeka FRE – skupina ležaja 2

Sl. 44: Crtež poprečnog presjeka FRE – skupina ležaja 2.
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9.3.2 Popis dijelova FRE – skupina ležaja 2

1) Za sisaljke s poluotvorenim rotorom
2) Za sisaljke sa zatvorenim rotorom
-- Materijal nije definiran
nehr. čel. = nehrđajući čelik

Artikl Količina Opis
Materijal

G1 G2 G6 B2 R6
0100 1 kućište sisaljke lijevano željezo bronca nehr. čel.
0115 21) upušteni vijak nehrđajući čelik
0120* 1 rotor lijevano željezo bronca nehr. čel. bronca nehr. čel.
0125* 11) rasporna ploča lijevano željezo nehr. čel. bronca nehr. čel.

0130* 12) rasporni prsten lijevano željezo bronca nehr. čel. bronca nehr. čel.
0300* 1 brtva --
0315* 1 brtva --
0320 1 čep lijevano željezo nehrđajući čelik
0325* 1 brtveni prsten nije primjenjivo --
0370 1 poklopac za čišćenje lijevano željezo bronca nehr. čel.
0380 4 usadni vijak nehrđajući čelik
0385 4 matica nehrđajući čelik
0800 6 imbus vijak čelik nehr. čel.
1820* 1 upušteni vijak nehrđajući čelik
1830* 1 podloška nehrđajući čelik
1860* 1 klin rotora nehrđajući čelik
2100 1 nosač ležaja lijevano željezo
2115 1 poklopac ležaja čelik
2165 1 brtvena podloška čelik
2200* 1 vratilo sisaljke nehrđajući čelik
2210* 1 spojni klin čelik
2250* 1 ležaj s kosim dodirom čelik
2260* 1 kuglični ležaj čelik
2300* 1 sigurnosna kopča čelik
2305* 1 sigurnosna kopča čelik
2330 1 prsten za prilagođavanje čelik
2335 1 prsten za prilagođavanje čelik
2390 1 brtva guma
2400 1 nazivna pločica nehrđajući čelik
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9.4 Sisaljka FRE – skupina ležaja 3

9.4.1 Crtež poprečnog presjeka FRE – skupina ležaja 3

Sl. 45: Crtež poprečnog presjeka FRE – skupina ležaja 3
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9.4.2 Popis dijelova FRE – skupina ležaja 3

1) Za sisaljke s poluotvorenim rotorom
2) Za sisaljke sa zatvorenim rotorom
-- Materijal nije definiran
nehr. čel. = nehrđajući čelik

Artikl Količina Opis
Materijal

G1 G2 G6 B2 R6
0100 1 kućište sisaljke lijevano željezo bronca nehr. čel.
0115 21) upušteni vijak nehrđajući čelik
0120* 1 rotor lijevano željezo bronca nehr. čel. bronca nehr. čel.
0125* 11) rasporna ploča lijevano željezo nehr. čel. bronca nehr. čel.

0130* 12) rasporni prsten lijevano željezo bronca nehr. čel. bronca nehr. čel.
0300* 1 brtva --
0315* 13) brtva --
0320 1 čep lijevano željezo nehrđajući čelik
0325* 1 brtveni prsten nije primjenjivo --
0370 1 poklopac za čišćenje lijevano željezo nehrđajući čelik
0380 4/6 usadni vijak nehrđajući čelik
0385 4/6 matica nehrđajući čelik
0800 6 imbus vijak čelik nehr. čel.
1820* 1 upušteni vijak nehrđajući čelik
1830* 1 podloška nehrđajući čelik
1860* 1 klin rotora nehrđajući čelik
2100 1 nosač ležaja lijevano željezo
2115 1 poklopac ležaja čelik
2165 1 brtvena podloška čelik
2200* 1 vratilo sisaljke nehrđajući čelik
2210* 1 spojni klin čelik
2250* 1 ležaj s kosim dodirom čelik
2260* 1 ležaj s kosim dodirom čelik
2300* 2 sigurnosni prsten čelik
2330 1 prsten za prilagođavanje čelik
2331 1 prsten za prilagođavanje čelik
2335 1 prsten za prilagođavanje čelik
2355* 1 valoviti prsten čelik
2390 2 brtva guma
2400 1 nazivna pločica nehrđajući čelik
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9.5 Dodatni dijelovi FRE 80-210 i 100-250

9.5.1 Crtež poprečnog presjeka FRE 80-210 i 100-250

Sl. 46: Crtež poprečnog presjeka FRE 80-210 i 100-250.
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9.5.2 Popis dijelova FRE 80-210 i 100-250

1) Samo za FRE 100-250
2) Samo za konstrukciju s usisnim ventilom
-- Materijal nije definiran
nehr. čel. = nehrđajući čelik

Artikl Količina Opis
Materijal

G1 G2 G6 R61)

0100 1 kućište sisaljke lijevano željezo nehr. čel.
0110 1 srednji poklopac lijevano željezo nehr. čel.
0115 4 upušteni vijak nehrđajući čelik
0120* 1 rotor lijevano željezo bronca nehrđajući čelik
0125* 1 rasporna ploča čelik nehrđajući čelik
0160 12) brtva guma
0170 12) nepovratni ventil sintetski materijal
0180 12) opružna pločica čelik
0190* 12) mjesto ventila sintetski materijal
0300* 1 brtva --
0305* 1 brtva --
0310 1 čep čelik nehr. čel.
0315 11) brtveni prsten --
0320 1 čep lijevano željezo nehr. čel.
0800 8/12 imbus vijak čelik nehr. čel.
1200 11) odstojnik nehrđajući čelik
1220* 1 mehanička brtva --
1820* 1 kupolasta matica bronca nehrđajući čelik
1825* 1 osiguravajuća pločica mesing nije primjenjivo
1860* 1 klin rotora nehrđajući čelik
2100 1 nosač ležaja lijevano željezo
2115 1 poklopac ležaja čelik
2130 1 čep za punjenje sintetski materijal aluminij
2150 1 čep za ispust ulja lijevano željezo
2180* 1 uljna brtva --
2200* 1 vratilo sisaljke slitina čelika nehrđajući čelik
2210* 1 spojni klin čelik
2250* 1 ležaj s kosim dodirom --
2260* 1 kuglični ležaj --
2300* 1 unutrašnji uskočnik čelik
2305* 1 unutrašnji uskočnik čelik
2310* 1 Nilos prsten čelik
2315* 1 Nilos prsten čelik
2330 11) prsten za prilagođavanje čelik
2335 11) prsten za prilagođavanje čelik
2340 1 prsten za prilagođavanje čelik
2345 1 prsten za prilagođavanje čelik
2400 1 nazivna pločica nehrđajući čelik
2815 4 imbus vijak čelik
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9.6 Dijelovi za sisaljke FRE 150-290b i 150-290

9.6.1 Crtež poprečnog presjeka FRE 150-290b i 150-290

Sl. 47: Crtež poprečnog presjeka FRE 150-290b i 150-290.
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9.6.2 Popis dijelova FRE 150-290b i 150-290 

1) FRE 150-290b bez izvršenja G1
2) Samo za konstrukciju s usisnim ventilom
-- Materijal nije definiran
nehr. čel. = nehrđajući čelik

Artikl Količina Opis
Materijal

G1 G2 G6 R6
0100 1 kućište sisaljke lijevano željezo nehr. čel.
0110 1 srednji poklopac lijevano željezo nehr. čel.
0115 4 upušteni vijak nehrđajući čelik
0120* 11) rotor lijevano željezo bronca nehrđajući čelik
0125* 1 rasporna ploča čelik nehrđajući čelik
0160 12) brtva guma

0170 12) nepovratni ventil sintetski materijal

0180 12) opružna pločica čelik

0190* 12) mjesto ventila sintetski materijal
0300* 1 brtva --
0305* 1 brtva --
0310 1 čep čelik nehr. čel.
0315* 1 brtveni prsten --
0320 1 čep lijevano željezo nehr. čel.
0800 8 imbus vijak čelik nehr. čel.
1200 1 odstojnik nehrđajući čelik
1220* 1 mehanička brtva - -
1820* 1 kupolasta matica bronca nehrđajući čelik
1825* 1 osiguravajuća pločica mesing nije primjenjivo
1860* 1 klin rotora nehrđajući čelik
2100 1 nosač ležaja lijevano željezo
2115 1 poklopac ležaja čelik
2130 1 čep za punjenje sintetski materijal
2150 1 čep za ispust ulja lijevano željezo
2180* 1 uljna brtva --
2200* 1 vratilo sisaljke slitina čelika nehrđajući čelik
2210* 1 spojni klin čelik
2250* 1 ležaj s kosim dodirom --
2260* 1 kuglični ležaj --
2300* 1 sigurnosni prsten čelik
2310* 1 Nilos prsten čelik
2315* 1 Nilos prsten čelik
2330 1 prsten za prilagođavanje čelik
2400 1 nazivna pločica nehrđajući čelik
2815 4 imbus vijak čelik
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9.7 Dijelovi sisaljki FRES

9.7.1 Crtež poprečnog presjeka FRES

Sl. 48: Crtež poprečnog presjeka FRES.
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9.7.2 Popis dijelova FRES

1) Za sisaljke s poluotvorenim rotorom
2) Za sisaljke sa zatvorenim rotorom
3) Za skupinu ležaja 1
4) Za skupinu ležaja 2 i 3
5) Sastavljanje ovisi o veličini sisaljke i motora
-- Materijal nije definiran                                        nehr. čel. = nehrđajući čelik

Artikl Količina Opis Materijal
G1 G2 G6 B2 R6

0100 1 kućište sisaljke lijevano željezo bronca nehr. čel.
0115 21) upušteni vijak nehrđajući čelik
0120* 1 rotor lijevano željezo bronca nehr. čel. bronca nehr. čel.
0125* 11) rasporna ploča lijevano željezo nehr. čel. bronca nehr. čel.
0130* 12) rasporni prsten lijevano željezo bronca nehr. čel. bronca nehr. čel.
0250 1 lanterna za montažu lijevano željezo
0300* 1 brtva --
0315* 1 brtva --
0320 1 čep lijevano željezo nehrđajući čelik
0325* 1 brtveni prsten nije primjenjivo --
0370 1 poklopac za čišćenje lijevano željezo bronca nehr. čel.
0380 4/6 usadni vijak čelik
0385 4/6 matica čelik
0800 4/6 imbus vijak čelik nehr. čel.
0850 2/4 vijak čelik
0855 25) vijak čelik
0900 2/4 matica čelik
0905 45) matica čelik
1820* 13) imbus vijak nehrđajući čelik
1820* 14) upušteni vijak nehrđajući čelik
1825* 13) podloška za oprugu nehrđajući čelik
1830* 14) podloška nehrđajući čelik
1860* 14) klin rotora nehrđajući čelik
1880* 13) razmačni prsten nehrđajući čelik
2200* 1 rukavac vratila nehrđajući čelik
2280* 2 stezni zavrtanj nehrđajući čelik
2400 1 nazivna pločica nehrđajući čelik

5000 25) odjeljak za podizanje
(profil ANKRA) čelik

5005 25) dio za podizanje čelik
5100 45) matica nehrđajući čelik
5105 45) podloška nehrđajući čelik
5200 45) vijak/usadni vijak nehrđajući čelik
5530 15) podupirač čelik
5540 15) podupirač čelik
5560 25) vijak nehrđajući čelik
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9.8 Dijelovi sisaljki FREF

9.8.1 Crtež poprečnog presjeka FREF

Sl. 49: Crtež poprečnog presjeka FREF.
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9.8.2 Popis dijelova FREF

1) Za sisaljke s poluotvorenim rotorom
2) Za sisaljke sa zatvorenim rotorom
3) Za skupinu ležaja 1
4) Za skupinu ležaja 2
-- Materijal nije definiran

Artikl Količina Opis
Materijal

G1
0100 1 kućište sisaljke lijevano željezo
0110 1 srednji poklopac lijevano željezo
0115 21) upušteni vijak nehrđajući čelik
0120* 1 rotor lijevano željezo
0125* 11) rasporna ploča lijevano željezo

0130* 12) rasporni prsten lijevano željezo
0250 1 lanterna za montažu lijevano željezo
0300* 1 brtva --
0315* 1 brtva --
0320 1 čep lijevano željezo
0370 1 poklopac za čišćenje lijevano željezo
0380 4 usadni vijak nehrđajući čelik
0385 4 matica nehrđajući čelik
0800 4/6 imbus vijak čelik
0850 4 vijak čelik
0900 4 matica čelik
1220* 1 klizni prsten --
1225* 1 protuprsten --
1235* 1 uljna brtva --
1280 1 čep plastika
1290 1 čep čelik
1295 1 brtva --
1820* 13) imbus vijak nehrđajući čelik

1820* 14) upušteni vijak nehrđajući čelik

1825* 13) podloška za oprugu nehrđajući čelik

1830* 14) podloška nehrđajući čelik

1860* 14) klin rotora nehrđajući čelik

1880* 13) razmačni prsten nehrđajući čelik
2400 1 nazivna pločica nehrđajući čelik
2420 1 motor čelik
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9.9 Dijelovi sisaljki FREM

9.9.1 Crtež poprečnog presjeka FREM

Sl. 50: Crtež poprečnog presjeka FREM.
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9.9.2 Popis dijelova FREM

1) Za sisaljke s poluotvorenim rotorom
2) Za sisaljke sa zatvorenim rotorom
3) Za skupinu ležaja 1
4) Za skupinu ležaja 2
-- Materijal nije definiran

Artikl Količina Opis
Materijal

G1
0100 1 kućište sisaljke lijevano željezo
0115 21) upušteni vijak nehrđajući čelik
0120* 1 rotor lijevano željezo
0125* 11) rasporna ploča lijevano željezo

0130* 12) rasporni prsten lijevano željezo
0250 1 lanterna za montažu lijevano željezo
0300* 1 brtva --
0315* 1 brtva --
0320 1 čep lijevano željezo
0370 1 poklopac za čišćenje lijevano željezo
0380 4 usadni vijak nehrđajući čelik
0385 4 matica nehrđajući čelik
0800 4/6 imbus vijak čelik
0810 4/6 podloška za oprugu čelik
0850 4 vijak čelik
0865 4 podloška za oprugu čelik
1820* 13) imbus vijak nehrđajući čelik

1820* 14) upušteni vijak nehrđajući čelik

1825* 13) podloška za oprugu nehrđajući čelik

1830* 14) podloška nehrđajući čelik

1860* 14) klin rotora nehrđajući čelik

1880* 13) razmačni prsten nehrđajući čelik
2200 1 rukavac vratila nehrđajući čelik
2280* 1 stezni zavrtanj čelik
2400 1 nazivna pločica nehrđajući čelik

2420 1 motor s unutarnjim 
sagorijevanjem --
Dijelovi 93



94
9.10 Dijelovi Mehanička brtva MQ1

9.10.1 Crteži poprečnog presjeka Mehanička brtva MQ1

Sl. 51: Crtež poprečnog presjeka Mehanička brtva MG12.

Sl. 52: Crtež poprečnog presjeka Mehanička brtva M7N.
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9.10.2 Popis dijelova Mehanička brtva MQ1

1) Samo za M7N
--  Materijal nije definiran

Artikl Količin
a Opis

Materijal
G1 G2 G6 B2 R6

0110 1 srednji poklopac lijevano željezo bronca nehrđajući čelik
1220 1 mehanička brtva --
1235* 1 uljna brtva --
1270* 11) sigurnosni zatik nehrđajući čelik
1280 1 čep plastika
1290 1 čep čelik nehrđajući čelik
1295 1 brtveni prsten --
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9.11 Dijelovi FRE – plan 11

9.11.1 Crtež poprečnog presjeka FRE – plan 11

9.11.2 Popis dijelova FRE – plan 11

Artikl 1440 nije za 32-110, 32-150, 40-110, 40-170, 50-205 i 65-230.

Sl. 53: Crtež poprečnog presjeka FRE – plan 11.

Artikl Količina Opis
Materijal

G1 G2 G6 B2 R6
1400 1 nastavak cijevi nehrđajući čelik
1410 1 spoj cijevi nehrđajući čelik
1420 1 cijev nehrđajući čelik
1440 1 produžni dio nehrđajući čelik
1450 1 muški priključak nehrđajući čelik

1400

1410 1420

1450

1440
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9.12 Dijelovi Dvostruka mehanička brtva MD1

9.12.1 Crtež poprečnog presjeka Dvostruka mehanička brtva MD1

9.12.2 Popis dijelova Dvostruka mehanička brtva MD1

1) Skupina ležaja 1: Konfiguracija G1, G2 i G6 ista je kao R6
--  Materijal nije definiran

Sl. 54: Crtež poprečnog presjeka Dvostruka mehanička brtva MD1

Artikl Količina Opis
Materijal

G1 G2 G6 R6
0110 1 srednji poklopac lijevano željezo nehrđajući čelik
1200* 1 čahura vratila nehrđajući čelik
1220* 1 mehanička brtva --
1225* 1 mehanička brtva --
1230 11) poklopac mehaničke brtve lijevano željezo nehrđajući čelik
1250 2 stezni zavrtanj nehrđajući čelik
1260 1 sigurnosni zatik nehrđajući čelik
1270 1 sigurnosni zatik nehrđajući čelik
1280 1 čep lijevano željezo nehrđajući čelik
1290 1 čep lijevano željezo nehrđajući čelik
1300* 1 Okrugla prstenasta brtva --
1320* 1 Okrugla prstenasta brtva --
1800 3 vijak slavine nehrđajući čelik

1220

1270

0110

1260

12801800

1320

1250

1200

1230

1300

1225

1290
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9.13 Dijelovi Rezni mehanizam

9.13.1 Crtež poprečnog presjeka Rezni mehanizam

9.13.2 Popis dijelova Rezni mehanizam

Sl. 55: Crtež poprečnog presjeka Rezni mehanizam

Artikl Količina Opis
Materijal

G6 R6
0120* 1 rotor nehrđajući čelik
0125* 1 rasporna ploča nehrđajući čelik

0125

0120
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10 Tehnički podaci

10.1 Uljna komora

10.2 Preporučene blokirajuće tekućine

10.3 Zatezni momenti

10.3.1 Zatezni momenti za vijke i matice

Tabl. 8: Preporučeni tip ulja: SAE 0W30.

Sadržaj ulja Tipovi sisaljkiMQ0/MQ1 MD1
0,05 litre 0,03 litre 32-110 i 40-110
0,15 litre 0,05 litre 32-150, 50-125b, 50-125, 65-135, 65-155 i 80-140
0,25 litre 0,2 litre 40-170, 50-205, 65-230, 80-170, 100-225b i 100-225
0,5 litre -- 80-210
1,0 litre -- 100-250
2,1 litre -- 150-290b i 150-290

Tabl. 9: Preporučene blokirajuće tekućine.

Opis Blokirajuća 
tekućina

osiguravanje vijka rotora
Loctite 243stezni zavrtnji rukavca vratila

učvršćujući zavrtnji FREM
učvršćivanje rukavca vratila na vratilo motora FREM-a Loctite 648
osiguravanje zapornog prstena u kućištu sisaljke na sisaljkama sa 
zatvorenim rotorom Loctite 641

brtvljenje prstena tolerancije od nehrđajućeg čelika i brončanih sisaljki Loctite 572

Tabl. 10: Zatezni momenti za vijke i matice.

Materijali  8.8 12.9  A2, A4
Navoj Zatezni moment [Nm]

M6 11 17 8,5
M8 25 41 21
M10 51 83 42
M12 87 150 70
M16 215 370 173

Primjena nosač ležaja /  
lanterna za montažu stezni zavrtnji rotor / zaporna 

ploča
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10.3.2 Zatezni momenti vijaka za podešavanje od spoja
Tabl. 11: Zatezni momenti vijaka za podešavanje od spoja.

Veličina Zatezni moment [Nm]
M6 4
M8 8
M10 15
M12 25
M16 70
Tehnički podaci FRE/HR (2502) 9.7
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10.4 Hidraulički radni učinak

Sl. 56: Pregled radnog učinka, 3000 min.-1.

Sl. 57: Pregled radnog učinka, 1500 min-1.
Tehnički podaci 101



102
Sl. 58: Pregled radnog učinka, 3600 min-1.

Sl. 59: Pregled radnog učinka, 1800 min-1.
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10.5 Dopuštene sile i momenti na prirubnicama
Sile i zatezni momenti na prirubnicama uzrokuju deformacije u usisnoj jedinici. To se 
očituje u potisku rukavca vratila sisaljke u odnosu na rukavac vratila motora. 
Dopuštene sile i momenti na prirubnicama trebali bi se temeljiti na sljedećim najvišim 
vrijednostima za radijalni potisak rukavca vratila sisaljke:
• sisaljke skupine ležaja 1: 0,15 mm,
• sisaljke skupine ležaja 2: 0,20 mm,
• sisaljke skupine ležaja 3: 0,25 mm,
• sisaljke skupine ležaja 4: 0,25 mm.
Prilikom određivanja sila potrebno je uzeti u obzir težinu cijevi i tekućine.
Bez obzira na smjer djelovanja sila i zateznih momenata i njihovih komponenti na 
prirubnicama, dopuštene vrijednosti trebaju biti u skladu sa sljedećom jednadžbom:

Indeks v = u okomitom smjeru, y os

Indeks h = u vodoravnom smjeru,  x os i z os

M = zatezni moment u površini prirubnice

Fv maks, Fh maks i Mmaks navedeni su u tablici. Ovdje se razlikuju usisna jedinica s 
postoljem bez podljeva i usisna jedinica s postoljem koje je s podljevom

Fv
Fv max,
---------------- 
 

2 Fh
Fh max,
---------------- 
 

2 M
Mmax
------------- 
  2+ + 1≤

Fv 2 3⁄ F⋅ v press, Fv suct, Fv max,≤+=

Fh Fh press, 2 3⁄ Fh suct,⋅ Fh max,≤+=

M Mpress Msuct Mmax≤+=

Z

X

Y

X

Z

Y
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3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
8
8
8

10
1
1
15
1

Materijal kućišta sisaljke:

Tabl. 12: Dopuštene sile i zatezni momenti na prirubnicama, na temelju norme EN-
ISO 5199

FRE Skupina
 nosača

Usisna jedinica, ploča postolja bez 
podljeva

Usisna jedinica, ploča postolja s 
podljevom

Fv maks
[N]

Fh maks
[N]

Mmaks
[Nm]

Fv maks
[N]

Fh maks
[N]

Mmaks
[Nm]

2-110 1 1250 950 175 2250 1500 450
2-150 2 1250 950 150 2250 1500 425
0-110 1 1450 1050 250 2550 1800 625
0-170 3 1300 975 200 2300 1600 500
0-125b 2 1450 1050 250 2550 1800 625
0-125 2 1450 1050 250 2550 1800 625
0-205 3 1400 1000 275 2500 1750 650
5-135b 2 1850 1250 475 3250 2500 1200
5-135 2 1850 1250 475 3250 2500 1200
5-155 2 1500 1050 325 2800 2100 850
5-230 3 1750 1200 450 3200 2400 1125
0-140 2 1650 1050 400 3000 2300 1000
0-170 3 1950 1250 500 3400 2550 1225
0-210 4 3300 2000 1050 5445 3300 1730
0-225b 3 3100 1850 900 4750 3900 2175
00-225 3 3100 1850 900 4750 3900 2175
00-250 4 3600 2200 1250 6120 3740 2125
0-290b 4 3500 2100 1130 6090 3654 1970
50-290 4 3500 2100 1130 6090 3654 1970

Lijevano željezo nominalne vrijednosti x 1,0
Nehrđajući čelik nominalne vrijednosti x 2,0
Tehnički podaci FRE/HR (2502) 9.7



FRE/HR (2502) 9.7

FreFlow
10.6 Podaci o buci

10.6.1 Buka sisaljke kao funkcija snage sisaljke 

 

Sl. 60: Razina buke kao funkcija snage sisaljke [kW] na 1450 min.-1
A = razina zvučne energije, B = razina zvučnog tlaka.

Sl. 61: Razina buke kao funkcija snage sisaljke [kW] na 2900 min-1

A = razina zvučne energije, B = razina zvučnog tlaka.
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10.6.2 Razina buke cijele usisne jedinice

Da bi se odredila ukupna razina buke cijele usisne jedinice, razina buke motora mora 
se dodati razini buke sisaljke. To se može jednostavno učiniti pomoću gornjeg 
grafikona.
1 Odredite razinu buke (L1) sisaljke; pogledajte sl. 60 ili sl. 61.
2 Odredite razinu buke (L2) motora; pogledajte dokumentaciju za motor.
3 Odredite razliku između obje razine |L1 - L2|.
4 Pronađite vrijednost razlike na |L1 - L2|-osi i pratite krivulju prema gore.
5 S krivulje otiđite lijevo na L[dB]-os i očitajte vrijednost.
6 Dodajte tu vrijednost najvišoj vrijednosti obiju razina buke (L1 ili L2).

Primjer:
1 Sisaljka 75 dB; motor 78 dB.
2 |75 - 78| = 3 dB.
3 3 dB na the X-osi = 1,75 dB na Y-osi.
4 Najviša razina buke + 1,75 dB = 78 + 1,75 = 79,75 dB.

Sl. 62: Razina buke cijele usisne jedinice.

41
02

L [dB]

|L1 - L2| [dB]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
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Narudžbenica za rezervne dijelove

Vaša narudžba bit će obrađena samo ako je ova narudžbenica pravilno popunjena i potpisana.

Br. telefaksa:

ADRESA

Datum narudžbe:

Broj vaše narudžbe:

Vrsta sisaljke:

Izvedba:

Količina Artikl Br. Dio Sisaljka s brojem artikla

Adresa dostave: Adresa za fakturiranje:

Naručio/la: Potpis: Telefon:
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